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Schalltechnische Immissionsprognose zur geplanten Errichtung von 4 

Windenergieanlagen bei Unzenberg (Unzenberg III) 

-Nachtrag (Änderung eines Standortes einer Windenergieanlage der Vorbelastung)-

Sehr geehrter 

im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung von 4 Windenergieanlagen wurden durch 

unser Büro schal/technische ImmissionsprOgnosen erste/lt. Die Ergebnisse sind in einem 

Gutachten von 22.02.2011 (Auftrag-Nr.: 14358 1 0211) sowie in einem Nachtrag vom 

25.02.2011 (Auftrags-Nr.: 14364 / 0211) wiedergegeben. In die Untersuchung sind auch 

bereits beantragte Anlagen, sowohl von der als auch von Fremdplaner, 

als Vorbelastung berücksichtigt. Diese Vorbe/astung kann dann unberücksichtigt bleiben, 

falls die hier beantragten Anlagen als erste Anlagen genehmigt werden sollten. 

Die aktuellste NachtragsuntersuChUng die nur zwei beantragte Anlagen beinhaltet, ergab, 

dass eine Anlage (Kennzeichnung WEA Un10) zur Nachtzeit schalloptimiert betrieben 

werden muss. 



100 

Kenn-
zeichnung 

Vestas V90 

Vestas V90 WEA Bi 

Kenn-

zeichnung 

WEA Uni 

WEA Un2 Vestas V90 

WEA Un3 Vestas V90 

WEA Un4 Vestas V90 

WEA Un5 Vestas V90 

2 

Zwischenzeitlich liegen Erkenntnisse vor, dass eine Anlage (WEA Un5), die zur 

Vorbelastung gehört, bezogen auf den Standort verschoben wurde. Hieraus resultiert das 

die aktuellste NachtragsunterSuChUflg zu überarbeiten ist. Sonstige Daten, wie Standorte 

aller weiteren Windenergieanlagen und Anlagentypen mit den jeweiligen Emissionsdaten, 

entsprechen den vorangegangenen Untersuchungen. 

In den nachstehenden Tabellen sind nochmals alle Anlagen mit ihren technischen Daten 

und Standortkoordinaten aufgeführt: 

WEA Un8 

Tabelle 1 - Geplante Windenergieanlagen Unzenberg III 
Rotor 
durch 
messer 
in m 

REpower MM92 

WEA Un10 REpower MM92 

2050 92,5 

Standort-
koordinaten 

Rechtswert Hochwert 

2602972 5539262 

2050 100 92,5 2604416 5538583 

Tabelle 2— Beantragte Windenergieanlagen Unzenberg / 
........................Standort-

koordinaten 
Rechtswert Hochwert 

Leistung 

in KW 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

Neben-
hohe in 

m 

105 
105 

105 

105 

105 

Rotor-
durch-
messer 

in m 

90 
90 

90 

90 

90 

2603622 

2603852 

2604040 

2604273 

2604464 

5539560 

5539395 

5539192 

5539020 

5538816 

Tabelle 3— Beantragte Windenergieanlagen Biebern/Reich 
Rotor-
durch-
messer 
in m 

Leistung 
in KW 

2000 95 90 

Standort-
koordinaten 

Rechtswert Hochwert 

2601309 

WEA B2 

WEA B3 

Vestas V90 

Vestas V90 

2000 

2000 

125 

125 

90 

90 

2601878 

2602135 

WEA B4 

WEA B5 

Vestas V90 

Vestas V90 

2000 

2000 

125 

125 

90 

90 

2602588 

2602960 

5540555 

5540204 

5539840 

5539485 

5539686 

Tabelle 4— Beantragte Windenergieanlagen NannhausenlFronhofen 
Kenn-

zeichnung 

WEA NI 

WEA N2 

WEA N3 

Enercon E82 E2 

Enercon E82 E2 

Enercon E82 E2 

2 300 

2300 

2 300 

138 
138 

138 

82 
82 

82 

Standort-

koordinaten 
Rechtswert Hochwert 

2604478 

2604773 

2604279 

5539573 
5539331  

5539258 

Die Standorte der Anlagen können auch dem Lageplan im Anhang 1 zum Nachtrag 

entnommen werden. 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz 'BLZ) 560 517 90 Konto-Ni.880 06 66 
USt-IdNr.: DE1496372 77 
Gerichtsstand St. Goar 
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Die NachtragsuntersuChUflg wurde gegliedert in: 

- Zusatzbelastung 

- Vorbelastung 

- Gesamtbelastung 

Im Zusammenhang mit der Zusatzbelastung ergeben sich keine Veränderungen gegenüber 

der vorangegangenen Untersuchung. Diese wird jedoch zur besseren Veranschaulichung 

hier nochmals aufgeführt. 

Tabelle 5 
IP 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

Unzenberg; TombacherStraI3e 17 
Heinzenbach; Hauptstraße 2a 
Heinzenbach; Südstraße 17 

Oberer 

Vertrauensbereich L0 
db(A) 

Tag II Nacht 

40 
32 
32 

37 
32 
28 

mmissionsrichtwerte in 
dB(A) 

Tag  
55 
60 
55 

Nacht 

40 
45 
40 

Biebern; Raiffeisenstraf3e 33 
Fronhofen; Ringstraße 6 

Nannhausen; Auf der Neuwies 27 
Nickweiler; Linnengarten 9 

37 
27 

34 
36 

33 
27 

55 
60 

40 
45 

31 
36 

55 
60 

40 
45 

Die detaillierte Ausbreitungsberechnung kann dem Anhang 2 zum Nachtrag entnommen 

werden. 

Die flächenhafte Berechnung für die aus schalltechnischer Sicht „lauteste" Nachtstunde 

zeigt die Rasterlärmkarte im Anhang 3. Diese Karte dient dem Überblick der 

Schallverteilung und ersetzt nicht die punktuelle Berechnung aus Anhang 2. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass an allen Immissionspunkten die Anforderungen 

der TA Lärm sowohl zur Tages- als auch zur Nachtzeit teils deutlich unterschritten werden. 

Jedoch wird in Unzenberg das IrreIevanzkriteriUm der TA Lärm nicht erfüllt, sodass die 

Ermittlung der Vorbelastung durchzuführen ist. 

Die Berechnung der Vorbelastung unter Beachtung des neuen Standortes führt zu 

folgenden Berechnungsergebnissen: 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 51790 Konto-Nr880 06 66 
USt-tdNr.: DE14963 7277 
Gerichtsstand St. Goar 
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Tabelle 6 
IP 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

Unzenberg; Tombacher Straße 17 
Heinzenbach; Hauptstraße 2a 
Heinzenbach; Südstraße 17 

Oberer 
Vertrauensbereich 

db(A) 

44 
36 
38 

40 41 
36 
34 

55 
60 
55 

45 
40 

Biebern; Raiffeisenstraf3e 33 
Fronhofen; Ringstraße 6 
Nannhausen; Auf der Neuw/es 27 
Nickweller; Linnengarten 9 

47 
39 
40 
38 

43 
39 
37 
38 

55 
60 
55 
60 

40 
45 
40 
45 

Die Berechnungsergebnisse hierzu können auch den Anhängen 4 und 5 entnommen 

werden. 

Die Berechnungen zeigen, dass sowohl in Unzenberg als auch in Biebern zur Nachtzeit 

bereits durch die Vorbelastung Richtwertüberschreitun gen gegeben sind. 

Die Berechnung der Gesamtbelastung führt zu folgenden Ergebnissen: 

Tabelle 5 
IP 

Unzenberg; TombacherStraf3e 17 1 
2 
3 
4 
5 

Heinzenbach; Hauptstraße 2a 
Heinzenbach; Südstraße 17 
Biebern; Raiffeisenstraße 33 
Fronhofen; Ringstraße 6 

Oberer 
Vertrauensbereich L0 1 

db(A) 
Tag Nacht 

46 
38 
39 
47 
39 

42 
38 
35 
43 
39 

mmissionsrichtwerte in 
dB(A) 

Tag II Nacht 

55 
60 
55 
55 

6 
7 

Nannhausen; Auf der Neuwies 27 
Nickweiler; Linnengarten 9 

41 
40 

38 
40 

60 

55 
60 

40 
45 
40 
40 
45 

Die Berechnungsergebnisse zeigen die Anhänge 6 und 7 zum Nachtrag. 

40 
45 

Der Vergleich der o.g. Berechnungsergebnisse mit den Ergebnissen aus der aktuellen 

Nachtragsuntersuchuflg zeigt, dass sich keine relevante Veränderung aufgrund der 

Verschiebung eines Standortes ergibt. D.h., in der Ortslage Biebern hat die Planung, auf 

die bereits durch die Vorbelastung vorliegende Überschreitung, keinen relevanten Einfluss. 

In Unzenberg kommt es durch das Planungsvorhaben zu einer weiteren Überschreitung. 

D.h., wie bereits im Vorfeld beschrieben, sind unter Berücksichtigung der Vorbelastung 

schallmindernde Maßnahmen für den Betrieb zu Nachtzeit zu beachten. 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 517 90 Konto-Nr.880 0666 
USt-IdNr.: DE14963 7277 
Gerichtsstand St. Goar 
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Die Auslegung der Maßnahmen erfolgte vergleichsweise den vorangegangenen 

Untersuchungen. D.h., es wurde angestrebt in der Gesamtbelastung in Unzenberg, den 

Nachtimmissionsrichtwert + 1 dB einzuhalten und in Biebern den Richtwert um 6 dB durch 

die Planung zu unterschreiten. Die Berechnungsergebnisse für die Zusatzbelastung zeigen, 

dass in Biebern das IrreIevanzkriterium der TA Lärm durch das Planungsvorhaben 

eingehalten werden kann. Bezogen auf die Ortslage Unzenberg wird es erforderlich sein 

beide geplanten Anlagen zur Nachtzeit im schalloptimierten Betriebsmodus zu betreiben. 

D.h., die Anlage mit der Kennzeichnung WEA Un8 darf zur Nachtzeit maximal eine 

Schailleistung von Lw = 103 dB(A) und die Anlage mit der Kennzeichnung WEA Un10 

maximal eine Schailleistung von Lw = 100,5 dB(A) emittieren. Das Berechnungsergebnis 

hierzu kann dem Anhang 8 zum Nachtrag entnommen werden. 

Unter Berücksichtigung dieser schallmindernden Maßnahmen, ist auch in der 

Gesamtbelastung das Planungsvorhaben gemäß der TA Lärm umsetzbar. 

An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass, falls die beiden geplanten Anlagen zur erst 

eine Genehmigung gegenüber den weiteren Fremdanlagen erhalten, eine Betrachtung der 

Vorbelastung hinfällig und beide Anlagen könnte auch zur Nachtzeit bei voller Leistung 

betrieben werden. 

Sollten sich noch Rückfragen ergeben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 51790 Konto-Ni-. 880 06 66 

USt-IdNr.: DE14963 7277 

Gerichtsstand St. Goar 





Nännb,, 
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Anhang 1 

Ingenieurbüro Paul Pies 

Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Fon: 06742/2299 
Fax 06742/3742 
e-mail 
wons©schallschutz-pies.de 

Legende 
WEA Vorbelastung 

WEA geplant 

Höhenlinie 

* Immissionsort 

Lageplan 

54100 

.540501 

.54000. 

.539501 

.539001 

.538501 

.538001 

.537501 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 

Anhang 2.1 

Name Quelltyp Lw 

dB(A 

K Ko s 1 Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LoT LoN 

dB dB m dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Name JPOl Unzenberg IRWTag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LOT 40,2 dB(A) LaN 36,5 dB(A) 

WEAUnO8 Punkt 1039 25 30 11159 719 33 00 21 320 356 320 ,,e, 
WEAUn1O Punkt 1039 25 30 9143 702 28 00 18 346 383 346 

Name IP02 Heinzenbach IRW Tag 60 dB(A) IRWNacht 45 dB(A) LoT 322 dB(A) LoN 322 dB(A) 

WEAUn08 

WEAUn1O 

Punkt 

Punkt 

1039 

1039 

25 

25 

30 

30 

11637 

22127 

172e3 
779 

32 

40 

00 

00 

22 

43 

316 316 316 

233 233 233 ,,, 
Name IP03 Heinzenbach IRWTag 55 dB(A) IM Nacht 40 d8(A) LoT 320 dB(A) LoN 283 dB(A) 

WEAUn08 Punkt 1039 25 30 16293 752 34 00 31 276 313 276 
WEAUn1O Punkt 103 9 25 30 27948 799 40 00 54 201 237 201  

Name 1PO4 Biebern IRWTag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 370 dB(A) LoN 334 dB(A) 

WEAUn08 Punkt 3103,9 25 29 11662 723 19 00 22 328 365 328 ,, 
WEAUnIO Punkt 103,9 2,5 30 21687 777 33 00 42 242 278 242 

Name tP05 Fronhofen lRWTag 60 dB(A) lRWNacht 45 dB(A) . :LoT 268 dB(A) LoN 268 dB(A) 

WEAUn08 

WEAUnIO 

Punkt 

Punkt 

1039 

1039 

25 

25 

30 

30 

23633 

19591 

785 

768 

42 

39 

00 

00 

45 

38 

222 222 222 

249 249 249 ,,, 
Name:.IPO6 Nannhausen IRWTag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 343 dB(A) LoN 307 dB(A) 

WEAUn08 Punkt 

WEAUn10 Punkt 

1039 

1039 

25 

25 

30 

30 

12827,2 
12872 

800 

732 

43 

34 

00 

00 

54 

25 es, 
196 233 196 

304 340 304 

Name IP07 Ntckwetter tRWTag 60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A) LoT 360 dB(A) LoN 360 dB(A) 

WEAUn08 

WEAUnIO 

Punkt 

Punkt 

1039 

1039 

25 

25 

30 

i 30 

23708 

8307 

785 

694 

42 

26 

00 

00 

46 

16 

221 221 221 

358 358 358 1 e,, 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:0674212299 

SoundPLAN 6.5 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 

Anhang 2.2 

Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleislung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung 
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Re dB(A) Reflexanteil 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LoT dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensberech Tag 
LoN dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Nbcht 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 

SoundPLAN 6.5 





Anhang 3 Ln 

Ingenieurbüro Paul Pies 

Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Fon: 06742/2299 
Fax : 06742/3742 
e-mail: 
wons@schallschutz-pies.de 

Legende 
-- WEA Vorbelastung 

WEA geplant 

Höhenlinie 

Immissionsort 

Zusatzbelastung 
nachts 
(lauteste Stunde) 
2. Obergeschoß 

54100 

.54050. 

.540001 

.53950. 

.539000 

.53850' 

.53800' 

.53750. 



WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA4 

WEA 5 

WEA B01 
WEA B02 
WEA B03 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 
\AII NIfl 

WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 4.1 

Name Quelltyp Lw 

dB(A 

K 

dB 

Ko 

dB 

s Adiv '.  Abar'Aatm Re Ls LoT LoN 

m dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A)dB(A) 

dB(A) LoN 40,5 dB(A) Name IP 01 Unzenberg IRW Tag: 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 44,1  

Punkt 1034 20 30 12554 730 1 9 , 34 00 24 

Punkt 1034 20 30 11305 721 31 00 22 t,, e 
Punkt 1034 20 30 10132 5 711 29 00 20 

Punkt 1034 20 30 10186 712 29 0, , 0 20 
, , 9 

Punkt 1034 20 30 10499 714 30 00 20 

Punkt 1034 20 30 31744 810 40 0,, 0 61 

Punkt 1034 20 30 25286 790 39 00 49 

Punkt 1034 20t1 30 20860 774 37 00 40 

1034 20 Punkt 30 , 1 15218 746 33 00 29 

Punkt 1034 20 30 15006 745 34 0,, 0 29 

Punkt 1034 25 30 15708 749 35 00 3,, 0 
Punkt 1034 25 30 15971 751 35 00 3,e 1 

Punkt 103,41 2,5 3,0 1203,1 72,6 2,8 0,0 2,3 

WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA4 

WEA5 

WEA BOI 

WEA B02 

WEA B03 

WEA 604 

WEA 605 

WEANOI 

WEA NO2 
\NF NfY 

1 ,  
,  

,  
,  

29,6 33,3 29,6 

310 347 310 

324 360 324 

324 360 324 

319 356 319 

173 209 173 

206 243 206 

233 269 233 

275 311 275 

276 312 276 

275 311 275 

273 309 273 

31,1 34,8 31,1 

Name IP 02 Heinzenbach tRW Tag 60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A) LoT 36,4 dB(A) LoN 36,4 dB(A)  

WEA 1 

WEA2 

WEA3 

WEA4 

WEA5 

WEA BOI 

WEA B02 

WEA 603 

WEA 604 

WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 
\A/I1 Nn 

Punkt 103,4 2,0 

Punkt 103,4 2,0 1 
Punkt 103,4 2,0 1 
Punkt 103,4 2,0 

Punkt 103,4 2,0 7 Punkt 103,4 2,0 ,,, 
Punkt 103,4 2,0 

Punkt 103,4 2,0 

Punkt 103,4 2,0 

Punkt 103,4 2,0 1 
Punkt 103,4 2,5 

Punkt 103,4 2,5 , t 
Punkt 103,4 2,5 

3,0 1837,5 76,3 3,8 0,0 3,5 

30 19277 767 39 00 37 

30 19990 770 39 00 38 

30 21571 777 40 00 42 

30 22927 782 40 00 44 

30 23586 784 39 00 45 
30 18570 764 36 00 36 

30 14644 743 33 00 28 
30 11700 724 29 00 23 

30 15060 745 33 00 29 

30 25592 792 41 00 49 

30 27304 797 41 00 53 

3,0 2246,1 78,0 3,8 0,0 4,3 

24,8 24,8 

24,1 24,1 

23,6 23,6 

22,6 22,6 

21,8 : 21,8 

21,5 21,5 

24,9 24,9 

28,0 28,0 

30,9 30,9 

27,6 : 27,6 

20,8 20,8 

19,9 19,9 

22,7 22,7 

24,8 

24,1 

23,6 

22,6 

21,8 

21,5 

24,9 

28,0 

30,9 

27,6 

20,8 

19,9 

22,7 

Name IP 03 Heinzenbach tRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 37,9 dB(A LoN 34,2 d8(A) 
217 254 

210 246 

204 240 

19,5 23,1 

187 223 

224 260 

248 284 

27,0 30,7 

279 315 

248 284 

181 217 
171 208 

19,7 23,3 

Punkt 103,4 2,0 3,0 2336,8 78,4 3,8 0,0 4,5 

Punkt 1034 20 30 24601 788 39 00 47 

Punkt 103,41 20 30 25557 791 39 00 49 
Punkt 1034 20 30 27282 797 40 00 52 

Punkt 1034 20 30 28722 802 47 , 0 00 55 

Punkt 1034 20 30 22473 780 31 21 7 00 43 

Punkt 1034 20 30 % 1888,0 765 35 00 3,, 6 
Punkt 1034 20 30 15891 750 33 00 31 

Punkt 1034 20 30 14975 745 31 00 29 

Punkt 1034 20 30 18958 765 34 00 36 

Punkt 1034 25 30 31034 808 40 00 60 

Punkt 1034 25 30 32949 813 41 00 63 

Punkt 103,4 ‚ 2,5 : 3,0 2804,2 79,9 3,9 0,0 5,4 

Name 1PO4 Biebern IRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 46,5 dB(A) LoN 42,9 dB(A)  
353 389 351 3 

1 318 355 318 

289 325 289 

26,5 i 30,1 26,5 

WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA4 Punkt 

Punkt 1034 20 29 9258 703 09 00 18 

Punkt 1034 20 29 11807 724 18 00 23 

Punkt 1034 20 30 14532 742 24 00 28 

1034 20 30 17286 757 28 00 33 

Ing.-Büro  Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:0674212299 



WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA4 

WEA 5 

WEA BOI 

WEA B02 
WEA B03 

WEA B04 
WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 
UIIA NO3 
VVI 1J 

Name IP07 Nickweiler tRWTag 60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A) LoT 37,8 dB(A) LoN 37,8 dB(A) 

Punkt 1034 20 30 20846 774 40 00 40 
Punkt 1034 20 30 18130 762 39 00 35 

Punkt 1034 20 30 15382 747 37 00 30 

Punkt 1034 20 30 12658 730 34 00 24 

Punkt 1034 20 30 9937 709 29 00 19 

Punkt 1034 20 30 44750 840 43 00 86 

Punkt 1034 20 30 38080 826 43 00 73 

Punkt 1034 20 30 33883 816 43 00 65 

Punkt 103,4 2,0 3,0 2815,2 80,0 4,2 0,0 5,4 IM 

WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 4.2 

Name Quelltyp Lw 

dB(A 

K Ko 

dB dB 

s Adiv !. Agr AbariAatm Re 

m dB dB dB dB dB(A)  dB(A) 

.')(VQ 77fl ' 1 ('1 3,9 

090 

Ls LoT LoN 

WEA5 VUKt iU,'+ ‚u ‚u u,u,u.'','.' 

WEA B01 Punkt 1034 20 30 19292 767 29 00 37 

WEA B02 Punkt 1034 20 29 13675 737 21 00 26 

WEA B03 Punkt 103,4 2,0 2 9 1230,4 72 8 1 8 0 0 2 4 

WEA B04 Punkt 1034 20 29 11176 720 15 00 22 

WEA B05 Punkt 103 4 2,0 .2 ,8 763 1 68,6 0 0 1 5 

WEANOI Punkt 1034 25 30 14960 745 21 00 29 

WEA NO2 Punkt 1034 25 30 18760 765 26 00 36 

WEA NO3 Punkt 1034 25 30 15497 748 22 00 30  

Name IP05 Fronhofen IRWTag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 38,5 dB(A) LoN 38,5 dB(A) 

WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA4 

WEAS 

WEA BOI 

WEA B02 
WEA B03 

WEA B04 

WEA 605 

WEANOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

Name IP 06 Nannhausen tRW Tag 55 dB(A 

Punkt 1034 20 30 23281 783 40 00 45 

Punkt 1034 20 30 20494 772 39 00 39 

Punkt 1034 20 30 17951 761 38 00 35 

Punkt 1034 20 30 15168 746 35 00 29 

Punkt 1034 20 30 12751 731 33 00 25 

Punkt 1034 20 %30 48429 847 44 00 93 

Punkt 1034 20 30 41793 834 44 00 80 

Punkt 1034 20 30 38032 826 43 00 73 

Punkt 1034 20 30 32596 813 43 00 63 

Punkt 1034 20 30 29810 805 42 00 57 

Punkt 1034 25 30 16232 752 34 00 31 

Punkt 1034 25 30 12442 729 29 00 24 

Punkt 103,4 2,5 3,0 1610,2 75,1 3,3 ;‚ 0,0 3,1  

Punkt 103,4 2,0 3,0 1656,0 75,4 3,6 0,0 3,2 

Punkt 1034 20 30 15727 749 35 00 30 

Punkt 1034 20 30 15926 750 36 00 31 

Punkt 1034 20 30 16115 751 36 00 31 

Punkt 1034 20 30 17236 757 37 00 33 

Punkt 1034 20 30 37123 824 42 00 71 

Punkt 1034 20 30 31506 810 41 00 61 

Punkt 1034 20 30 29465 804 41 00 57 

Punkt 1034 20 30 26136 793 41 00 50 

Punkt 1034 20 30 21956 778 38 00 42 

Punkt 1034 25 30 10345 713 24 00 20 

Punkt 1034 25 30 11491 722 26 00 22 

Punkt 1034 25 30 14055 739 30 00 27  

tRW Nacht 40 dB(A) LoT 40,2 dB(A) LoN 36,6 dB(A) 

24,4 

25,1 

29,9 

31,4 35,0 

32,8 36,4 

38,1 41,7 

29,4 

26,2 

28,9 

21,6 25,2 

23,3 27,0 

25,1 28,7 

27,3 31,0 

29,5 33,2 

10,0 13,6 

12,6 16,2 

14,2 17,8 

16,6 20,2 

18,0 21,6 

27,2 30,8 

30,7 34,3 

27,4 31,0 

28,0 24,4 

28,7 25,1 

33,6 29,9 

31,4 

32,8 

38,1 

33,1 ‚ 29,4 

29,8 26,2 

32,5 ' 28,9 

26,3 26,3 26,3 

269 269 269 

267 267 267 

266 266 266 

257 257 257 

147 147 147 

17,3 17,3 17,3 

18,2 18,2 18,2 

200 200 200 

22,5 22,5 ‚ 22,5 

332 332 332 

319 319 319 

29,3 . 29,3 29,3 

21,6 

23,3 

25,1 

27,3 

29,5 

10,0 

12,6 

14,2 

16,6 

18,0 

27,2 

30,7 

27,4 

WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA4 

WEAS 

WEA BOI 

WEA 602 

WEA B03 

WEA B04 

23,0 

24,9 

27,0 

29,5 

32,6 

11,5 

14,2 

16,0 

18,9 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 

23,0 

24,9 

27,0 

29,5 

32,6 

11,5 

14,2 

16,0 

18,9 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 4.3 

Name Quelltyp Lw 

dB(A 

WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

K 

dB 

s Adiv Agr Abar Aatm Re 

m dB dB dB dB dB(A 

Punkt 103,4 i 2,0 3,0 2638,8 179,4 4,1 

Punkt 1034 25 30 16887 755 35 

Punkt 1034 25 30 13922 739 32 

Punkt 103,4 2,5 3,0 i 1471,6 74,3 3,3 

0,0 5,1 

0,0 32 

0,0 2,7 

0,0 2,8 

Ls LoT LoN 

dB(A) dB(A) dB(A) 

19,8 19,8 19,8 

26,6 26,6 26,6 

29,2 29,2 29,2 

28,5 28,5 28,5 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 

SoundPLAN 6.5 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 4.4 

Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleislung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung 
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 

Re dB(A) Reflexanteil 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LoT dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensberebh Tag 
LoN dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Nbcht 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

SoundPLAN 6.5 
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WEA Un2 

Anhang 5 

Ingenieurbüro Paul Pies 

Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Fon : 06742/2299 
Fax: 06742/3742 
e-mail 
wons@schallschutz-pies.de 

Skala in dB(A) 
<=25 
<=27 
<=29 

9 < Z <= 31 
<=33 
<=35 
<=37 

9<L.J<=41 
<=43 

1.3< <= 45 
5< <= 47 
1.7< <= 49 

Legende 
WEA Vorbelastung 

WEA geplant 

Höhenlinie 

Immissionsort 

Vorbelastung 
nachts 
(lauteste Stunde) 

2. Obergeschoß 

54100 

.54050' 

.540001 

.539501 

.53900' 

.53850' 

.53800' 

.53750' 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 6.1 

Name 

Name IPOl Unze 

WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA 4 

WEA 5 

WEA 801 

WEA B02 

WEA B03 

WEA B04 

WEA 805 

WEA NO1 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Un10 

Quelltyp Lw 

dB(A 
K Kot 
dB dB 

s Adiv Agr Abar I Aatm Re 

m dBIdBd81dB dB(A) 
Ls 

dB(A) 

LoT 

dB(A) 

LoN 

dB(A) 

berg IRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 45,6 dB(A) LoN 41,9 dB(A)  
Punkt 103,4 2,0 

Punkt 103,4 2,0 

Punkt 1034 20 

Punkt 1034 20 

Punkt 103,4 2,0 

Punkt 1034 20 

Punkt 1034 20 

Punkt 103,4 2,0 

Punkt 1034 20 

Punkt 1034 20 

Punkt 1034 25 

Punkt 1034 25 

Punkt 1034 25 

Punkt 1039 25 

Punkt 103,9 2,5 
f'Jrnt Ifl' 

1 rvv Tag 

3,0 1255,4 73,0 3,4 0,0 

30 11305 721 31 00 

30 10135 711 29 00 

30 10186 712 29 00 

30 10499 714 30 00 

30 31744 810 40 00 

30 25286 790 39 00 

30 20860 774 37 00 

30 15218 746 33 00 

30 15006 745 34 00 

30 15708 749 35 00 

30 15971 751 35 00 

30 12031 726 28 00 

30 11159 719 33 00 

3,0 914,3 70,2 2,8 0,0  

tRW Nacht 45 dB(A) 

2,4 

2,2 

2,0 

2,0 

2,0 

6,1 

4,9 

4,0 

2,9 

2,9 

3,0 

3,1 

2,3 

2,1 

1,8 

29,6 33,3 

31,0 34,7 

32,4 36,0 

32,4 36,0 

31,9 35,6 

17,3 20,9 

20,6 24,3 

23,3 26,9 

27,5 31,1 

27,6 31,2 

27,5 31,1 

27,3 30,9 

31,1 34,8 

32,0 35,6 

34,6 38,3 

29,6 

31,0 

32,4 

32,4 

31,9 

17,3 

20,6 

23,3 

27,5 

27,6 

27,5 

27,3 

31,1 

32,0 

34,6 
 ou Ob/A) LoT 37,8 dB(A) LaN 37,8 dB(A) 

Punkt 1034 20 30 18375 763 38 00 35 

Punkt 1034 20 30 19277 767 39 00 37 
Punkt 1034 20 30 19990 770 39 00 38 

Punkt 1034 20 30 21571 777 40 00 42 

Punkt 1034 20 30 22927 782 40 00 44 

Punkt 1034 20 30 23586 784 39 00 45 
Punkt 1034 20 30 18570 764 36 00 36 

Punkt 1034 20 30 14644 743 33 00 28 

Punkt 1034 20 30 11700 724 29 00 23 
Punkt 1034 20 30 15060 745 33 00 29 

Punkt 1034 25 30 25592 792 41 00 49 
Punkt 1034 25 30 27304 797 41 00 53 

Punkt 1034 25 30 22461 780 38 00 43 

Punkt 1039 25 30 11637 723 32 00 22 

Punkt 103,9 2,5 3,0 2212,7 77,9 4,0 0,0 4,3  

Name 1P03 Heinzenbach lRWTag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 38,9 dB(A) LoN 35,2 dB(A)  

Punkt 1034 20 30 23368 784 38 00 45 217 254 217 

Punkt 1034 20 30 24601 788 39 00 47 210 246 210 

Punkt 1034 20 30 25557 791 39 00 49 204 240 204 

Punkt 1034 20 30 27282 797 40 00 52 195 231 195 
Punkt 1034 20 30 28722 802 40 00 55 187 223 187 

Punkt 1034 20 30 22473 780 37 00 43 224 260 224 
Punkt 1034 20 30 18880 765 35 00 36 248 284 248 
Punkt 1034 20 30 15891 750 33 00 31 270 307 270 

Punkt 1034 20 30 14975 745 31 00 29 279 315 279 

Punkt 1034 20 30 18958 765 34 00 36 248 284 248 

Punkt 1034 25 30 31034 808 40 00 60 181 217 181 

Punkt 1034 25 30 32949 813 41 00 63 171 208 171 

Punkt 1034 25 30 28042 799 39 00 54 197 233 197 

Punkt 1039 25 30 16293 752 34 00 31 276 313 276 

WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA4 

WEA 5 

WEA 801 

WEA B02 

WEA B03 

WEA B04 

WEA 805 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Un10 

WEA 1 

WEA2 

WEA3 

WEA 4 

WEA 5 

WEA 801 

WEA 802 

WEA 803 

WEA 804 

WEA 805 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

24,8 

24,1 

23,6 

22,6 

21,8 

21,5 

• 24,9 

28,0 

30,9 

27,6 

20,8 

• 19,9 

22,7 

31,6 

23,3 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 

24,8 24,8 

24,1 24,1 

23,6 23,6 

22,6 22,6 

21,8 21,8 

21,5 21,5 

24,9 24,9 

28,0 • 28,0 

30,9 30,9 

27,6 27,6 

20,8 20,8 

19,9 19,9 

22,7 22,7 

31,6 31,6 

23,3 23,3 

SoundPLAN 6.5 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 6.2 

Name Quelltyp Lw 

dB(A 

K Ko. 

dB dB 

s Adiv Agr Abar Aatm 

m dB dB dB dB 

Re 

dB(A) 

Ls LoT LoN 

dB(A) dB(A) dB(A) 

WEA Un10 
Name IP04 Biebern 

WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA4 

WEA 5 

WEA BOI 

WEA B02 

WEA B03 

WEA B04 

WEA B05 
WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 
WEA Un08 

WEA Un10 

Punkt 103,9 2,5 3,0 2794,8 79,9 4,0 ‚ 0,0 5,4 

tRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4: 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,9 

103,9 1. 

2,0 12e9 925,8 : 70,3 

2,0 2,9 1180,7 72,4 

20 30 14532 742 

20 30 17286 757 

20 30 20068 770 

20 30 19292 176,7 
20 29 13675 737 

20 29 12304 728 

2,0 ' 2,9 1117,6 : 72,0 

2,0 ‚ 2,8 763,1 68,6 

25 30 14960 745 

25 30 18760 765 

25 30 15497 748 

25 29 11662 723 

25 30 21687 777 

0,9 

1,8 

2,4 

2,8 

3,1 

2,9 

2,1 

1,8 

1,5 

0,0 

2,1 

2,6 

2,2 

1,9 

3,3 

LoT 47,0 dB(A 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,8 

2,3 

2,8 

3,3 

3,9 

3,7 

2,6 

2,4 

2,2 

1,5 

2,9 

3,6 

3,0 

2,2 

4,2 

20,1 ' 23,7 20,1 

LoN 43,4 dB(A) 

35,3 

31,8 

28,9 

26,5 

24,4 

25,1 

29,9 

31,4 

32,8 

38,1 

29,4 

26,2 

28,9 

32,8 

24,2 

38,9 

35,5 

32,5 

30,1 

28,0 

28,7 

33,6 

35,0 

36,4 

41,7 

33,1 

29,8 

32,5 

36,5 

27,8 

Name 1P05 Fronhofen 1RWTag 60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A) LoT 38,8 dB(A) LoN 38,8 dB(A) 

WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA4 

WEA 5 

WEA BO1 

WEA B02 

WEA B03 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 
WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Un10 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4; 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 
:103,4 

103,4 

103,4 

103,9 

103,9 

2,0 3,0 ' 1656,0 75,4 

20 30 15727 749 

20 30 15926 750 

20 30 16115 751 

20 30 17236 757 

20 30 37123 824 

20 18110 
2,0 3,0 2946,5 80,4 

20 30 26136 793 

20 30 21956 778 

25 30 10345 713 

25 30 11491 722 

25 30 14055 739 

25 30 23633 785 

25 30 19591 768 

3,6 0,0 

3,5 0,0 

3,6 0,0 

3,6 0,0 

3,7 0,0 

4,2 0,0 

4,1 0,0 

4,1 0,0 

4,1 0,0 

3,8 0,0 

2,4 :: 0,0 

2,6 0,0 

• 3,0 0,0 

• 4,2 0,0 

3,9 ‚ 0,0 

3,2 

3,0 

3,1 

3,1 

3,3 

7,1 

6,1 

5,7 

5,0 

4,2 

2,0 

2,2 

2,7 

4,5 

3,8 

26,3 

26,9 

26,7 

26,6 

• 25,7 

14,7 

17,3 

18,2 

20,0 

22,5 

33,2 

31,9 

29,3 

22,2 

24,9 

26,3 

26,9 

26,7 

26,6 

25,7 

14,7 

17,3 

18,2 

20,0 

22,5 

33,2 

31,9 

29,3 

22,2 

24,9 

35,3 

31,8 

28,9 

26,5 

24,4 

25,1 

29,9 

31,4 

32,8 

38,1 

29,4 

26,2 

28,9 

32,8 

24,2 

26,3 

26,9 

26,7 

26,6 

25,7 

14,7 

17,3 

18,2 

• 20,0 

22,5 

33,2 

31,9 

29,3 

22,2 

24,9 

Name 1P06 Nannhausen IRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 41,2 dB(A) LoN 37,6 dB(A) 

WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA 4 

WEA 5 

WEA BOI 

WEA B02 

WEA B03 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NO1 

WEA NO2 

WEA NO3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4: 

103,4 

103,4 

103,4 

• 103,4 

103,4 

‚103,4 
:103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4: 

2,0 3,0 2328,1 78,3 :: 4,0 

20 30 20494 772 39 

20 30 17951 761 38 

20 30 15168 746 35 

20 13,0 12751 731 33 

20 30 48429 847 44 

20 30 41793 834 44 

20 30 38032 826 43 

20 30 32596 813 43 

20 30 29810 805 42 

25 30 16232 752 34 

25 30 12442 729 29 

25 30 16102 751 33 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,5 

3,9 

3,5 

2,9 

2,5 

9,3 

8,0 

7,3 

6,3 

5,7 

3,1 

2,4 

3,1 

21,6 

23,3 

25,1 

27,3 

29,5 

10,0 

12,6 

14,2 

16,6 

18,0 

27,2 

30,7 

27,4 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:0674212299 

25,2 

27,0 

28,7 

31,0 

33,2 

13,6 

16,2 

17,8 

20,2 

21,6 

30,8 

34,3 

31,0 

21,6 

23,3 

25,1 

27,3 

29,5 

10,0 

12,6 

14,2 

16,6 

18,0 

27,2 

30,7 

27,4 

SoundPLAN 6.5 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 63 

Name Quelltyp Lw 

dB(A 

K : Ko 

dB dB 

s Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LoT LoN 

m dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

WEA Un08 

WEA Un10 

Name IP 07 Nickweiler 

WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA 4 

WEA5 

WEA BOI 

WEA B02 

WEA 803 
WEA B04 

WEA B05 

WEA NO1 

WEA NO2 
WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Un1O 

Punkt 103,9 2,5 

Punkt 103,9 2,5 

‚0 2827,2 ‚ 80,0 4, 

‚0 1287,2 ‚ 73,2 3, 

0,0 5,4 

0,0 2,5 

19,6 

30,4 

23,3 

34,0 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 40,0 dB(A) LaN 40,0 dB(A) 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,9 

103,9 

2,0 ‚ 3,0 i 2084,6 77,4 ‚ 4,0 

20 30 18130 762 39 

20 13,0 15382 747 37 

20 30 12658 730 34 
20 30 9937 707 9 29 

20 30 44750 840 I 43 

20 30 38080 826 43 

20 30 33883 816 43 

20 30 28152 800 1 42 

20 30 26388 794 41 

25 30 16887 755 35 

25 30 13922 739 32 

25 30 14716 743 33 

25 30 23708 785 42 

25 30 8307 169,4 26 

0,0 4,0 

0,0 3,5 

0,0 3,0 

0,0 2,4 

0,0 1,9 

0,0 8,6 

0,0 7,3 

0,0 6,5 

0,0 5,4 

0,0 5,1 

0,0 3,2 

0,0 2,7 

0,0 2,8 

0,0 4,6 

0,0 1,6 

19,6 

30,4 

23,0 ‚ 23,0 23,0 

24,9 24,9 24,9 

27,0 127,0 27,0 

295 295 295 

326 326 326 

115 115 115 

142 142 142 

160 160 160 

189 189 189 

198 198 198 

266 266 266 

292 292 292 

'28,5 28,5 28,5  

221 221 221 

358 358 358 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 
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WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 6.4 

Legende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleislung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfemungsminderung 
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Re dB(A) Reflexanteil 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LoT dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensberebh Tag 
LoN dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Nächt 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 

SoundPLAN 6.5 
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Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Fon 06742/2299 
Fax : 06742/3742 
e-mail: 
wons@schallschutz-pies.de 

Skala in dB(A) 
<=25 

25< <= 27 
27< <= 29 
29< <= 31 
31 < <= 33 
33< <= 35 
35< <= 37 
37< <= 39 

39<LJ<= 41 
41< <= 43 

Gesamtbelastung 
nachts 
(lauteste Stunde) 
2. Obergeschoß 



WEA Unzenberg Anhang 8.1 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung mit Maßnahmen 

Name 

Name IPOl Unzenberg 

WEA 801 

WEA 802 

WEA 803 

WEA B04 

WEA B05 
WEA N0i 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Uni 

WEA Un10 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

Quelltyp Lw 

dB(A 

K 

dB 
s ' Adiv Agr Abar 

m dB dB 
Aatm ‚ Re 

dB dB(A 

• Ls 

dB(A 
LoT LoN 

dB(A) dB(A) 

tRW Tag 55 dB(A 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

• 103,4 

103,4!' 

103,4 

103,4 

103,4 

• 103,0: 

103,4 

100,5 

103,4 

103,4, 

103,4 

103,4: 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 
Name IP02 Heinzenbach IRW Tag 60 dB(A) tRW Nacht 

WEA BOI 

WEA B02 

WEA 803 

WEA 804 

WEA B05 

WEA NO1 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Uni 

WEA Un10 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA UnS 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

• 103,4 

103,4 

103,4 
103,4 

103,4 

103,4 

103,4 
103,4: 

:103,0 :: 
103,4 

100,5 

'103,4 
103,4 

103,4 

• 103,4' 

) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 45,0 dB(A) LoN 41,4 dB(A)  

30 31744 810 40 00 

30 25286 790 39 00 

30 20860 774 37 00 

30 15218 746 33 00 

30 15006 745 34 00 

30 15708 749 35 00 

30 15971 751 35 00 

30 12031 726 28 00 1, 
30 11159 719 33 00 

, t 30 12554 730 34 00 
1 

30 9143 702 28 00 
30 11305 721 31 00 

30 10135 711 29 00 
7 

30 10186 712 29 00 

3,0 1049,9 71,4 3,0 0,0  

45 dB(A 

6,1 
4,9 

4 

2,9 

3,0 

1,8 

2,0 

• ,0 

2,9 

3,1 

2,3 

2,1 

2,4 

2,2 

2,0 

2,0 

LoT 37,5 dB(A 

2,0 3,0 2358,6 78,4 3,9 0,0 
20 30 18579,, 0 764 36 00 
20 30 14644 743 33 00 

20 30 11700 724 29 00 
2 

20 30 15060 745 33 00 

25 30 25592 792 41 00 

25 30 27304 797 41 00 
1 t 25 30 22461 780 38 00 

25 30 11637 723 32 00 
20 3,, 0 18375 763 38 00 

9 25 30 22127 779 40 00 

20 30 19277 767 39 00 

20 30 19990 770 39 00 

20 30 21571 777 40 00 

2,0 3,0 2292,7 78,2 4,0 0.0  

4,5 

3,6 

2,8 

2,3 

• 2,9 

• 4,9 

5,3 

4,3 

2,2 

3,5 

4,3 

3,7 

3,8 

4,2 

4.4 

17,3 

20,6 

' 

23,3 

27,5 

27,6 

27,5 

27,3 

31,1 

31,1 

29,6 

31,2 

31,0 

32,4 

32,4 

31,9 



WEA Unzenberg Anhang 8.2 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung mit Maßnahmen 

Name 

WEA Un5 

Name IP04 Biebern 

WEA BO1 

WEA B02 

WEA B03 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NO1 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Uni 

WEA Un10 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

Name IP05 Fronhofen 

WEA BOi 

WEA B02 

WEA B03 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Uni 

WEA Uni0 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

Name IP06 Nannhausen 

WEA B0i 

WEA B02 

WEA B03 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Uni 

WEA Uni0 

WEA Un2 

WEA Un3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Quelltyp Lw 

dB(A 

Punkt 10374 

K 1 K s AdivAgr Abar'Aatm Re Ls LoT LoN 
dß 1dB m dB dßidß dB dB(A)dB(A) dB(A) dB(A) 

‚u iu 287212 180,2 4,0 0,0 5,5 18,7 22,3  

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 46,9 dB(A) LoN 43,3 dB(A) 

20 30 19292 767 29 00 

20 29 1367,5 737 21 00 

20 29 12304 728 18 00 

20 29 11176 720 15 00 

20 28 7631 686 00 00 

25 30 14960 745 21 00 

25 30 18760 765 26 00 

25 30 15497 748 22 00 

25 29 11662 723 19 00 

20 29 9258 703 09 00 

25 30 21687 777 33 00 

20 29 11807 724 18 00 

20 30 14532 742 24 00 

20 30 17286 757 28 00 

2,0 3,0 2006,8 77,0 3,1 0,0  

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 38,7 dB(A 

20 30 37123 824 42 

20 30 31506 810 41 

20 30 29465 804 41 

20 30 26136 793 41 

20 30 21956 778 38 

25 30 10345 713 24 

25 30 11491 722 26 

25 30 14055 739 30 

25 30 23633 785 42 
20 30 16560 754 36 

25 30 19591 768 39 

20 30 15727 749 35 

20 30 15926 750 36 

20 30 16115 751 36 

2,0 ' 3,0 1723,6 75,7 3,7 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,0 

103,4 

100,5 

103,4 
103,4 

103,4 

103,4 

3,7 

2,6 

2,4 

2,2 

1,5 

2,9 

3,6 

3,0 

2,2 

1,8 

4,2 

2,3 

2,8 

3,3 

3,9 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4' 

103,4' 

103,4 

103,4 

103,4 

103,0 

103,4, 

100,5 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4' 

• 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

25,1 

29,9 

31,4 

32,8 

38,1 

29,4 

26,2 

28,9 

31,9 

35,3 

20,8 

31,8 

28,9 

26,5 

24,4 

oN 38,7 dB(A) 

7,1 14,7 

6,1 17,3 

57 182 

50 200 

4,2 ' 22,5 

20 332 

22 319 

27 293 

45 213 

32 263 

38 215 

30 269 

31 267 

3,1 • 26,6 

3,3 25,7 

28,7 

33,6 

35,0 

36,4 

41,7 

33,1 

29,8 

32,5 

35,6 

38,9 

24,4 

35,5 

32,5 

30,1 

28,0 

14,7 

17,3 

18,2 

20,0 

22,5 

33,2 

31,9 

29,3 

21,3 

26,3 

21,5 

26,9 

26,7 

26,6 

25,7, 
IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 40,7 dB(A) LoN 37,1 dB(A) 

101 ,4 2 0 3 0 4842 9 84 7 4 4 

1034 20 30 41793 834 44 

103,4 2,0 3 0 3803,2 .82 ,6 4 3 
103 4 2,0 310 3259,6 8113 4,3 
1034 20 30 29810 805 42 

1034 25 30 16232 752 34 

1034 25 30 12442 729 29 

1034 25 30 16102 751 33 
1030 25 30 28272 800 43 

1034 20 30 23281 783 40 

1100,5 2,5 .3 ,0 11287,2 .73 ,2 3,4 
1034 20 30 20494 772 39 

103,4 2,0 3,0 1795,1 76,1 3,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9,3 

8,0 

7,3 

6,3 

5,7 

3,1 

2,4 

3,1 

5,4 

4,5 

0,0 2,5 

0,0 3,9 

0,0 ' 3,5 

10,0 

12,6 

14,2 

16,6 

18,0 

27,2 

30,7 

27,4 

18,7 

21,6 

27,0 

23,3 

25,1 

13,6 

16,2 

17,8 

20,2 

21,6 
30,8 

34,3 

• 31,0 

22,4 

25,2 

• 30,6 

27,0 

28,7 

8,7 

25,1 

29,9 

31,4 

32,8 

38,1 

29,4 

26,2 

28,9 

31,9 

35,3 

20,8 

31,8 

28,9 

26,5 

24,4 

14,7 

17,3 

18,2 

20,0 

22,5 

33,2 

31,9 

29,3 

21,3 

26,3 

21,5 

26,9 

26,7 

26,6 

25,7 

10,0 

12,6 

14,2 

16,6 

18,0 
27,2 

30,7 

27,4 

18,7 

21,6 

27,0 

23,3 

25,1 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:0674212299 

SoundPLAN 6.5 



WEA Unzenberg Anhang 8.3 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung mit Maßnahmen 

1 Name 
WEA Un4 

WEA Un5 

Name IP07 Nickwejler 

WEA BO1 

WEA 602 

WEA 603 

WEA 604 

WEA 605 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Un08 

WEA Uni 

WEA Un10 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA UnS 

Quelltyp I Lw 

dB(A 
K 

dB 6 
o s AdivAgr AbarAatrn Re 

m dB dB dB dB dB(A) dB . 

Punkt 103,4 3,0 1516,  8 74,  2,9 
Punkt 1034 20 30 12751 731 33 00 25 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 39,0 dB(A) LoN 39,0 dß(A) 

Punkt 1034 20 30 44750 840 43 

Punkt 1034 20  30 38080 826 43 

Punkt 103 4 2,0 3 0 3388,3 81,6 493 
Punkt 1034 20 30 28152 800 42 

Punkt 1034 20 30 26388 794 41 

Punkt 1034 25 30 16887 755 35 

Punkt 1034 25 30 13922 739 32 

Punkt 1034 25 30 14716 743 33 7t 
Punkt 1030 25 30 23708 785 42 

Punkt 1034 20 30 20846 774 40 

Punkt 1005 25 30 8307 694 26 

Punkt 1034 20 30 18130 762 39 

Punkt 1034 20 30 15382 747 37 

Punkt 1034 20 30 12658 730 34 
Punkt 103,4 2,0 3,0 993,7 70,9 2,9  

Ls : LoT LaN 

3(A) dB(A) dB(A) 

6 3,5 0 2,0 1 ,0 

0,0 8,6 
0,0 7,3 

0,0 6,5 

0,0 5,4 

0,0 5,1 

0,0 3,2 

0,0 2,7 

0,0 

0,0 



WEA Unzenberg Anhang 8.4 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung mit Maßnahmen 

Leqende  

Name Name der Quelle 

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleislung 

K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung 
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 

Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Re dB(A) Reflexanteil 

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LoT dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensberebh Tag 
LoN dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Ncht 

1 
Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 

SoundPLAN 6.5 



S•hafited7n. IngenieurDuro 
für C-;6wc-rbeL„ Fräzeit-
und Verkehnläom 

Paul Pies 
Dipl-Ing. 

Von der Industrie- und Handelskammer zu Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 

für Gewerbe-. Freizeit- und Verkehrslärm 

Benannte Messstelle nach §126, 28 BImSchG. 

Dipl-Ing. Paul Pies Birkensrr. 34 56154 Boppard 

Ihr Zeichen 

1445710411 

Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 

wo 
i8-'06742 / 921762 

Büro: Birkensti 34 
56154 Boppard-Buchholz 
Telefon: 06742 / 2299 
Telefax: 05742/3742 

E-Mail: info@schallschu!z-pies.de 

Büro: Buchenstr. 13 
56154 Boppard-Buchholz 
Telefon: 06742 / 921133 
Telefax: 06742 / 921135 
Mobil-Tel: 0171 7782812 
E-Mail: pies@schallschutz-pies.de 

Datum 

12.04.2011 

Schalltechnische Immissionsprognose zur geplanten Errichtung von 4 Windenergie-

anlagen bei Unzenberg (Unzenberg III) 

-Nachtrag (Änderung eines Standortes)-

Sehr geehrter 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur geplanten Errichtung von 4 Windener-

gieanlagen wurden durch unser Büro schalltechnische Immissionsprognosen erstellt. Die 

Ergebnisse sind in einem Gutachten von 22.02.2011 (Auftrag-Nr.: 14358 / 0211) sowie in 

Nachträgen vom 25.02.2011 (Auftrag-Nr.: 14364 / 0211) und vom 16.03.2011 (Auftrag-Nr.: 

14396 / 0311) wiedergegeben. Die Untersuchungen berücksichtigen auch bereits 

beantragte Anlagen, sowohl von der als auch von Fremdplaner, als 

Vorbelastung. Diese Vorbelastung kann dann unberücksichtigt bleiben, falls die hier 

beantragten Anlagen als erste Anlagen genehmigt werden sollten. 

Die aktuellste Nachtragsuntersuchung die nur zwei beantragte Anlagen beinhaltet, ergab, 

dass die beiden Anlagen (Kennzeichnung WEA Un8 und WEA Un10) zur Nachtzeit 

schalloptimiert betrieben werden müssen. 



-2 

Aktuelle Planungen sehen die Verschiebung der geplanten Anlage WEA Un10 vor. 

Sonstige Daten, wie Standorte aller weiteren Windenergieanlagen und Anlagentypen mit 

den jeweiligen Emissionsdaten, entsprechen der vorangegangenen Untersuchung 

(Nachtrag vom 16.03.2011 mit der Auftrag-Nr.: 14364 / 0211). 

In den nachstehenden Tabellen sind nochmals alle Anlagen mit ihren technischen Daten 

und Standortkoordinaten aufgeführt: 

Tabelle 1 - Geplante Windenergieanlagen Unzenberg III 
Kenn- 

zeichnung 

- Anlagentyp - Leistung 
in KW 

- Naben- 
höhe in 

m 

Rotor- 
durch- 
messer 
in m 

Standort-
koordinaten 

Rechtswert Hochwert 

WEA UnS REpower MM92 2050 100 92,5 2602972 5539262 

WEA Uni0 
- REpower MM92 2050 - 100 92,5 2604376 5538496 

Tabelle 2— Beantraate Windenerciieanlaczen Unzenbera / 
Kenn- 

zeichnung 
Anlagentyp Leistung 

in KW 
Naben- 
hohe in 
m 

Rotor- 
durch 
messer 
mm 

Standort-
koordinaten 

Rechtswert Hochwert 

WEA Uni Vestas V90 2000 105 90 T 2603622 5539560 

WEA Un2 Vestas V90 2000 105 90 2603852 5539395 

WEA Un3 Vestas V90 2000 105 90 2604040 5539192 

WEA Un4 Vestas V90 2000 105 90 2604273 5539020 

WEA Un5 1 Vestas V90 2000 105 90 2604464 5538816 

Tabelle 3— Beantraate Windenerciieanlaaen Biebern/Reich 
Kenn 

zeichnung 
Anlagentyp Leistung 

in KW 
Naben 
hohe in 
m 

Rotor- 
durch 
messer 
mm 

Standort-
koordinaten 

Rechtswert Hochwert 

WEA Bi Vestas V90 2000 95 90 j 2601309 5540555 

WEA B2 Vestas V90 2000 125 90 2601878 5540204 

WEA B3 Vestas V90 2000 125 90 2602135 - 5539840 

WEA B4 Vestas V90 2000 125 90 2602588 5539485 

WEA B5 Vestas V90 2000 125 90 2602960 5539686 

Tabelle 4— Beantraate Windeneraieanlaczen Nannhausen/Fronhofen 
Kenn- 

zeichnung 

- Anlagentyp - Leistung 
in KW 

Naben- 

höhe in 
m 

- Rotor- 
durch- 
messer 

in m 

Standort-
koordinaten 

Rechtswert Hochwert 

WEA NI Enercon E82 E2 2300 138 82 2604478 5539573 

WEA N2 Enercon E82 E2 2300 138 82 " 2604773 5539331 

WEA N3 Enercon E82 E2 2300 138 - 82 2604279 5539258 

Die Standorte der Anlagen können auch dem Lageplan im Anhang 1 zum Nachtrag 

entnommen werden. 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 517 90 Konto-Nr.880 0666 
USt-IdNr.: DE14963 7277 
Gerichtsstand St. Goar 
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Die Nachtragsuntersuchung wurde gegliedert in: 

- Zusatzbelastung 

- Vorbelastung 

- Gesamtbelastung 

Die Betrachtung der Zusatzbelastung führt zu folgenden Ergebnissen. 

Tabelle 5 
1P Bezeichnung Oberer 

Vertrauensbereich L0 in 
db(A) 

Tag Nacht 

lmmissionsrichtwerte 
dB(A) 

Tag J 

in 

Nacht 

1 (Jnzenberg; Tombacher Straße 17 41 37 55 40 
2 Heinzenbach: Hauptstraße 2a 32 32 60 45 
3 Heinzenbach Südstraße 17 32 28 55 40 
4 Biebern; Raiffeisenstraße 33 37 33 

/ 

55 40 
5 Fronhofen; Ringstraße 6 26 26 60 45 
6 Nannhausen; Auf der Neuwies 27 34 30 55 40 
7 Nickweller; Linnengarten 9 - 37 37 - 60 45 

Die detaillierte Ausbreitungsberechnung kann dem Anhang 2 zum Nachtrag entnommen 

werden. 

Die flächenhafte Berechnung für die aus schalltechnischer Sicht „lauteste« Nachtstunde 

zeigt die Rasterlärmkarte im Anhang 3. Diese Karte dient dem Überblick der Schallver-

teilung und ersetzt nicht die punktuelle Berechnung aus Anhang 2. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass an allen lmmissionspunkten die Anforderungen 

der TA Lärm sowohl zur Tages- als auch zur Nachtzeit teils deutlich unterschritten werden. 

Jedoch wird in Unzenberg das lrrelevanzkriterium der TA Lärm nicht erfüllt, sodass die 

Ermittlung der Vorbelastung durchzuführen ist. 

Die Berechnung der Vorbelastung führt zu folgenden Berechnungsergebnissen: 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz I'BLZ, 560 51790 Konto-Nr.880 06 66 

USt-IdNr: DE14963 7277 

Gerichtsstand St. Goar 
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Tabelle 6 
IP - Bezeichnung 

- 

Oberer 
Vertrauensbereich 

db(A) 
Tag 

L0 in 

1 Nacht 

- Immissionsrichtwerte in 
dB(A) 

Tag [ Nacht 
1 Unzenberg: Tombacher Straße 17 44 41 55 40 
2 1 Heinzenbach; Hauptstraße 2a 36 36 60 45 
3 
i il 
Heinzenbach; Südstraße 17 38 34 55 40 

4 Biebern: Raiffeisenstraße 33 47 43 55 40 
5 Fronhafen; Ringstraße 6 39 39 60 45 
6 Nannhausen; Auf der Neuwies 27 40 37 55 40 
7 j Nickweiler; Linnengarten 9 38 38 60 45 

Die Berechnungsergebnisse hierzu können auch den Anhängen 4 und 5 entnommen 

werden. 

Die Berechnungen zeigen, dass sowohl in Unzenberg als auch in Biebern zur Nachtzeit be-

reits durch die Vorbelastung Richtwertüberschreitun gen gegeben sind. 

Die Berechnung der Gesamtbelastung führt zu folgenden Ergebnissen: 

Tabelle 7 
IP 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

Unzenberg; Tombacher Straße 17 

Heinzenbach; Hauptstraße 2a 
Heinzenbach; Südstraße 17 
Biebern: Raiffeisenstraße 33 
Fronhofen; Ringstraße 6 

Nannhausen; Auf der Neuwies 27 

Oberer 

Vertrauensbereich L 
db(A) 

Tag 

46 
38 
39 
47 
39 

41 

Nacht 

42 

38 
35 
43 
39 

38 

mmissionsrichlwerte in 
dB(A) 

Tag Nacht 

55 

60 
55 
55 
60 

55 

40 

45 
40 
40 
45 

40 
7 Nickweiler; Linnengarten 9 40 40 60 

Die Berechnungsergebnisse zeigen die Anhänge 6 und 7 zum Nachtrag. 

45 

Der Vergleich der o.g. Berechnungsergebnisse mit den Ergebnissen aus der aktuellen 

Nachtragsuntersuchung zeigt, dass sich keine relevante Veränderung aufgrund der 

Verschiebung eines Standortes ergibt. D.h., in der Ortslage Biebern hat die Planung, auf 

die bereits durch die Vorbelastung vorliegende Überschreitung, keinen relevanten Einfluss. 

In Unzenberg kommt es durch das Planungsvorhaben zu einer weiteren Überschreitung. 

Somit sind unter Berücksichtigung der Vorbelastung schallmindernde Maßnahmen für den 

Betrieb zu Nachtzeit zu beachten. 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 51790 Konto-Nr. 880 0666 
USt-IdNr.: DE1496372 77 
Gerichtsstand St. Goar 
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Die Auslegung der Maßnahmen erfolgte in Anlehnung die vorangegangenen Unter-

suchungen. D.h.., es wurde angestrebt in der Gesamtbelastung in Unzenberg, den 

Nachtimmissionsrichtwert + 1 dB einzuhalten und in Biebern den Richtwert um 6 dB durch 

die Planung zu unterschreiten. Die Berechnungsergebnisse für die Zusatzbelastung zeigen, 

dass in Biebern das Irrelevanzkriterium der TA Lärm durch das Planungsvorhaben 

eingehalten werden kann. Bezogen auf die Ortslage Unzenberg wird es erforderlich sein 

beide geplanten Anlagen zur Nachtzeit im schalloptimierten Betriebsmodus zu betreiben. 

D.h., die Anlage mit der Kennzeichnung WEA Un8 darf zur Nachtzeit maximal eine 

Schallleistung von Lw = 103 dB(A) und die Anlage mit der Kennzeichnung WEA Un 10 

maximal eine Schalileistung von Lw = 100 dB(A) emittieren. Das Berechnungsergebnis 

hierzu kann dem Anhang 8 zum Nachtrag entnommen werden. 

Unter Berücksichtigung dieser schallmindernden Maßnahmen, ist auch in der Gesamtbe-

lastung das Planungsvorhaben gemäß der TA Lärm umsetzbar. 

An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass, falls die beiden geplanten Anlagen zur erst 

eine Genehmigung gegenüber den weiteren Fremdanlagen erhalten, eine Betrachtung der 

Vorbelastung hinfällig und beide Anlagen könnte auch zur Nachtzeit bei voller Leistung 

betrieben werden. 

Sollten sich noch Rückfragen ergeben, stehe ich Ihnen für Auskünfte jederzeit gerne zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlaqe 
Rechnung 

BankTerbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 56051790 Konto-Ni-. 880 0666 
,'St-IdNr: .DE14963 7277 

Gerichtsstand St. Goar 







WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 

Anhang 2.1 

Name Quelltyp Lw K Ko s Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LoT LoN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Name ‚Pol 

WEA Un08 

WEA Un10 

Unzenberg RW Tag 

Punkt 

Punkt 

55 

103,9 

103,9 

dB(A) tRW Nacht, 40 dB(A) LoT 40,7 dB(A)  

2,5 3,0 

2,5 13,0 
1115,9 

853,7 

71,9 

69,6 

3,3 

2,6 

0,0 

0,0 

2,1 

1,6 

LoN 37,1 dB(A) 

32,0 

35,5 

35,6 

39,1 

32,0 

35,5 

Name IP 02 Heinzenbach RW Tag 60 dB(A) IRW.Nacht 45 dB(A) LoT 32,3 dB(A) .ON 32,3 dB(A) 

WEA Un08 

WEA Un10 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,9 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

1163,7 

2166,8 

72,3 

77,7 

3,2 

4,0 

0,0 

0,0 

2,2 

4,2 

31,6 31,6 

23,6 23,6 

31,6 

23,6 

Na e IP03 

WEA Un08 

WEA Un10 

Heinzenbach RWT. .. ag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 32,0 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,9 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

1629,3 

2748,6 

75,2 

79,8 

3,4 

4,0 

0,0 

0,0 

3,1 

5,3 

dB(A) LoN 28,4 dB(A)  

27,6 31,3 

20,4 24,0 

27,6 

20,4 

Name PO4 Biebem IRWTag 55 dB(A) RW- Nacht 40 dB(A) LoT 37,0 .. .. ...... . dB(A) LoN 33,4 dB(A) 

WEA Un08 

WEA Un10 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,9 

2,5 

2,5 

2,9 

3,0 

1166,2 

2221,2 

72,3 

77,9 

1,9 

3,3 

0,0 

0,0 

2,2 

4,3 

32,8 

23,8 

36,5 

27,5 

32,8 

23,8 

Name: IP05 Fronhofen. 

WEA Un08 

WEA Un10 

IM Tag 60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,9 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

2363,3 

2053,9 

78,5 

77,2 

4,2 

4,0 

LoT 26,4 

0,0 

0,0 

4)5 

4,0 

dB(A) LoN 26,4 dB(Ä)  

22,2 

24,2 

22,2 

24,2 

22,2 

24,2 

Name 1P06 Nannhausen: 

WEA Un08 

WEA Un10 

Name IP 07 Nickweiler 

Punkt 

Punkt 

tRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 34,0 dB(A) 

4,3 0,0 

3,4 103,9 
103,9 2,5 

2,5 
3,0 
3,0 

2827,2 
1324,9 

80,0 

73,4 0,0 

5)4 

2,5 

LoN 30,4 dB(A) 

tRW Tag 60 dB(A) 1 RNacht 45 :::.:dB(A): LoT 36,5 dB(A) 

19,6 

30,0 

23,3 

33,6 

LoN 365:.-dB(A) 

19,6 

30,0  

WEA Un08 

WEA Un10 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,9 

2,5 

2,5 - 

3,0 

3,0 

2370,8 

795,7 

78,5 

69,0 

4,2 

2,5 

0,0 

0,0 

4,6 

1,5 

22,1 

36,4 

22,1 

36,4 

22,1 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 

Anhang 2.2 

Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung 
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Re dB(A) Reflexanteil 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LoT dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Tag 
LoN dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Nacht 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 

SoundPLAN 6.5 





0) 
0 

0 
0 

0) 
0 

01 
0 

0) 
0 
01 
0 
0 

0) 
0 
01 
01 
0 

r) 
0) 
0 
0) 
0 
0 
0 

01) 
Anhang 3 Cn CD 

Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Fon : 06742/2299 
Fax: 06742/3742 
e-mail: 

wons@schallschutz-pies.de 

Skala in dB(A) 
<=25 

25< <= 27 
27<  <= 29 
29<  <= 31 
31< <= 33 
33< <= 35 
35< <= 37 
37 < i<=39 

39 < LJ<=4i 
41< <= 43 
43< <= 45 
45<  <= 47 
47< * <= 49 
49 < 

Zusatzbelastung 
nachts 
(lauteste Stunde) 
2. Obergeschoß 

0) 
0 
0) 
01 
0 
CD 

5541000 

554050C 

554000C 

553950C 

553900C 

5538500 

5538000 

5537500 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 4.1 

Name Quelltyp Lw K Ko $ Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LoT LoN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) d3(A) 

Name 1.P 01 Un... .. zen. . ......berg IRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 44,1 dB(A) LoN 40,5 dB(A) 

WEA BO1 Punkt 103,4 2,0 3,0 3174,4 81,0 4,0 0,0 6,1 17,3 20,9 17,3 

WEA B02 Punkt 103,4 2,0 3,0 2528,6 79,0 3,9 0,0 4,9 20,6 24,3 20)6 
WEA 303 Punkt 103,4 2,0 3,0 2086,0 77,4 3,7 0,0 4,0 23,3 26,9 23,3 
WEA 304 Punkt 103,4 2,0 3,0 1521,8 74,6 3,3 0)0 2,9 27,5 31,1 27,5 
WEA 305 Punkt 103,4 2,0 3,0 1500,6 74,5 3,4 0,0 2,9 27,6 31,2 27,6 
WEA NOI Punkt 103,4 2,5 3,0 1570,8 74,9 3,5 0,0 3,0 27,5 31,1 27,5 

WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1597,1 75,1 3,5 0,0 3,1 27,3 30,9 27,3 
WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1203,1 72,6 2,8 0,0 2,3 31,1 34,8 31,1 
WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 1255,4 73,0 3,4 0,0 2,4 29,6 33,3 29,6 

WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 1130,5 72,1 3,1 0,0 2,2 31,0 34,7 31,0 

WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1013,5 71,1 2,9 0,0 2,0 32,4 36,0 32,4 
WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 1018,6 71,2 2,9 0,0 2,0 32,4 36,0 32,4 
WEA Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 1049,9 71,4 3,0 0,0 2,0 31,9 35,6 31,9 

Name IP 02 Henzenbach tRW Tag 60 dB(A) IR W Nacht 45 dB(A) LoT 36,4 dB(A) LoN 364 dB(A) 

WEA 301 Punkt 103,4 2,0 3,0 2358,6 78,4 3,9 0,0 4,5 21,5 21,5 21,5 
WEA B02 Punkt 103,4 2,0 3,0 1857,0 76,4 3,6 0,0 3,6 24,9 24,9 24,9 
WEA 303 Punkt 103,4 2,0 3,0 1464,4 74,3 3,3 0,0 2,8 28,0 28,0 28,0 
WEA B04 Punkt 103,4 2,0 3,0 1170,0 72,4 2,9 0,0 2,3 30,9 30,9 30,9 

WEA B05 Punkt 103,4 2,0 3,0 1506,0 74,5 3,3 0,0 2,9 27,6 27,6 27,6 

WEA NO1 Punkt 103,4 2,5 3,0 2559,2 79,2 4,1 0,0 4,9 20,8 20,8 20,8 
WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 2730,4 79,7 4,1 0,0 5,3 19,9 19,9 19,9 

WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 2246,1 78,0 3,8 0,0 4,3 22,7 22,7 22,7 
WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 1837,5 76,3 3,8 0,0 3,5 24,8 24,8 24,8 

WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 1927,7 76,7 3,9 0,0 3,7 24,1 24,1 24,1 

WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1999,0 77,0 3,9 0,0 3,8 23,6 23,6 23,6 
WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 2157,1 77,7 4,0 0,0 4,2 22,6 22,6 22,6 
WEA Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 2292,7 78,2 4,0 0,0 4,4 21,8 21,8 21,8 

Name IP03 Heinzenbach IRWTag 55 cIB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 37,9 dB(A) LoN 34,2 dB(A) 

WEA 301 Punkt 103,4 2,0 3,0 2247,3 78,0 3,7 0,0 4,3 22,4 26,0 22,4 
WEA 302 Punkt 103,4 2,0 3,0 1888,0 76,5 3,5 0,0 3,6 24,8 28,4 24,8 

WEA 303 Punkt 103,4 2,0 3,0 1589,1 75,0 3,3 0,0 3,1 27,0 30,7 27,0 
WEA 304 Punkt 103,4 2,0 3,0 1497,5 74,5 3,1 0,0 2,9 27,9 31,5 27,9 

WEA 305 Punkt 103,4 2,0 3,0 1895,8 76,5 3,4 0,0 3,6 24,8 28,4 24,8 

WEANOI Punkt 103,4 2,5 3,0 3103,4 80,8 4,0 0,0 6,0 18,1 21,7 18,1 
WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 3294,9 81,3 4,1 0,0 6,3 17,1 20,8 17,1 

WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 2804,2 79,9 3,9 0,0 5,4 19,7 23,3 19,7 

WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 2336,8 78,4 3,8 0,0 4,5 21,7 25,4 21,7 

WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 2460,1 78,8 3,9 0,0 4,7 21,0 24,6 21,0 

WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 2555,7 79,1 3,9 0,0 4,9 20,4 24,0 20,4 
WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 2728,2 79,7 4,0 0,0 5,2 19,5 23,1 19,5 

WEA Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 2872,2 80,2 4,0 0,0 5,5 18,7 22,3 18,7 

Name IP 04 Biebem tRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 46,5 dB(A) LoN 42,9 dB(A) 

WEA 301 Punkt 103,4 2,0 3,0 1929,2 76,7 2,9 0,0 3,7 25,1 28,7 25,1 

WEA B02 Punkt 103,4 2,0 2,9 1367,5 73,7 2,1 0,0 2,6 29,9 33,6 29,9 

WEA 303 Punkt 103,4 2,0 2,9 1230,4 72,8 1,8 0,0 2,4 31,4 35,0 31,4 

WEA 304 Punkt 103,4 2,0 2,9 1117,6 72,0 1,5 0,0 2,2 32,8 36,4 32,8 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 
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WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 4.2 

Name Quelltyp Lw 

dB(A) 

K 

dB 

Ko 

dB 

s 

m 

Adiv 

dB 

Agr 

dB 

Abar 

dB 

Aatm 

dB 

Re 

d8(A) 

Ls 

dB(A) 

LoT 

dB(A) 

LaN 

dB(A) 

WEA B05 

WEA NO1 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Uni 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,8 

3,0 

3,0 

3,0 

2,9 

2,9 

3,0 

3,0 

3,0 

763,1 

1496,0 

1876,0 

1549,7 

925,8 

1180,7 

1453,2 

1728,6 

2006,8 

68,6 

74,5 

76,5 

74,8 

70,3 

72,4 

74,2 

75,7 

77,0 

0,0 

2,1 

2,6 

2,2 

0,9 

1,8 

2,4 

2,8 

3,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,5 

2,9 

3,6 

3,0 

1,8 

2,3 

2,8 

3,3 

3,9 

38,1 

29,4 

26,2 

28,9 

35,3 

31,8 

28,9 

26,5 

24,4 

41,7 

33,1 

29,8 

32,5 

38,9 

35,5 

32,5 

30,1 

28,0 

38,1 

29,4 

26,2 

28,9 

35,3 

31,8 

28,9 

26,5 

24,4 

: Name LP 05 Fronhofen RW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dß(A) LoT 38 5 dB(A) LoN 38, 5 dB(A) 
WEA 801 Punkt 103,4 2,0 3,0 3712,3 82,4 4,2 0,0 7,1 14,7 14,7 14,7 

WEA B02 Punkt 103,4 2,0 3,0 3150,6 81,0 4,1 0,0 6,1 17,3 17,3 17,3 

WEA B03 Punkt 103,4 2,0 3,0 2946,5 80,4 4,1 0,0 5,7 18,2 18,2 18,2 

WEA B04 Punkt 103,4 2,0 3,0 2613,6 79,3 4,1 0,0 5,0 20,0 20,0 20,0 

WEA B05 Punkt 103,4 2,0 3,0 2195,6 77,8 3,8 0,0 4,2 22,5 22,5 22,5 

WEA NO1 Punkt 103,4 2,5 3,0 1034,5 71,3 2,4 0,0 2,0 33,2 33,2 33,2 

WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1149,1 72,2 2,6 0,0 2,2 31,9 31,9 31,9 

WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1405,5 73,9 3,0 0,0 2,7 29,3 29,3 29,3 

WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 1656,0 75,4 3,6 0,0 3,2 26,3 26,3 26,3 

WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 1572,7 74,9 3,5 0,0 3,0 26,9 26,9 26,9 

WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1592,6 75,0 3,6 0,0 3,1 26,7 26,7 26,7 

WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 1611,5 75,1 3,6 0,0 3,1 26,6 26,6 26,6 

WEA Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 1723,6 75,7 3,7 0,0 3,3 25,7 25,7 25,7 

Name P06 Nannhausen RWTag 55 dß(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 402 dB(A) LoN 366 dB(A) 

WEA 801 Punkt 103,4 2,0 3,0 4842,9 84,7 4,4 0,0 9,3 10,0 13,6 10,0 
WEA 802 Punkt 103,4 2,0 3,0 4179,3 83,4 4,4 0,0 8,0 12,6 16,2 12,6 

WEA 803 Punkt 103,4 2,0 3,0 3803,2 82,6 4,3 0,0 7,3 14,2 17,8 14,2 

WEA 804 Punkt 103,4 2,0 3,0 3259,6 81,3 4,3 0,0 6,3 16,6 20,2 16,6 

WEA 805 Punkt 103,4 2,0 3,0 2981,0 80,5 4,2 0,0 5,7 18,0 21,6 18,0 

WEA NO1 Punkt 103,4 2,5 3,0 1623,2 75,2 3,4 0,0 3,1 27,2 30,8 27,2 

WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1244,2 72,9 2,9 0,0 2,4 30,7 34,3 30,7 

WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1610,2 75,1 3,3 0,0 3,1 27,4 31,0 27,4 

WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 2328,1 78,3 4,0 0,0 4,5 21,6 25,2 21,6 

WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 2049,4 77,2 3,9 0,0 3,9 23,3 27,0 23,3 

WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1795,1 76,1 3,8 0,0 3,5 25,1 28,7 25,1 

WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 1516,8 74,6 3,5 0,0 2,9 27,3 31,0 27,3 

WEA Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 1275,1 73,1 3,3 0,0 2,5 29,5 33,2 29,5 

Name 1.P.07 Ntckweiler IRVTag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 3718 dB(A) LoN 3718, dB(A) 

WEA B0i Punkt 103,4 2,0 3,0 4475,0 84,0 4,3 0,0 8,6 11,5 11,5 11,5 

WEA B02 Punkt 103,4 2,0 3,0 3808,0 82,6 4,3 0,0 7,3 14,2 14,2 14,2 

WEA B03 Punkt 103,4 2,0 3,0 3388,3 81,6 4,3 0,0 6,5 16,0 16,0 16,0 

WEA B04 Punkt 103,4 2,0 3,0 2815,2 80,0 4,2 0,0 5,4 18,9 18,9 18,9 

WEA B05 Punkt 103,4 2,0 3,0 2638,8 79,4 4,1 0,0 5,1 19,8 19,8 19,8 

WEA NO1 Punkt 103,4 2,5 3,0 1688,7 75,5 3,5 0,0 3,2 26,6 26,6 26,6 

WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1392,2 73,9 3,2 0,0 2,7 29,2 29,2 29,2 

WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1471,6 74,3 3,3 0,0 2,8 28,5 28,5 28,5 

WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 2084,6 77,4 4,0 0,0 4,0 23,0 23,0 23,0 
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WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 4.3 

Name Quetityp Lw K Ka s Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LoT LoN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1813,0 

1538,2 

1265,8 

993,7 

76,2 

74,7 

73,0 

70,9 

3,9 

3,7 

3,4 

2,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,5 

3,0 

2,4 

1,9 

24,9 

27,0 

29,5 

32,6 

24,9 

27,0 

29,5 

32,6 

24,9 

27,0 

29,5 

32,6 
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WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 4.4 

Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleistung 

K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung 
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Re dB(A) Reflexanteil 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LoT dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Tag 
LoN dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Nacht 
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Anhang 5 Cn CD CD 

Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Fon : 06742/2299 
Fax 06742/3742 
e-mail: 
wons@schallschutz-piesde 

Vorbelastung 
nachts 
(lauteste Stunde) 
2. Obergeschoß 

554100C 

554050C 

554000C 

553950C 

553900C 

553850C 

553800C 

553750C 

0) 
0 
01 
01 
0 
0 

0) 
o 
0) 
0 
0 
0 



WEA Unzenberg 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 6.1 

Name QueHtyp Lw K Ko $ Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LoT LaN 
dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(R) 

Name IP 01 Unzenberg IRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 45 7 dB(A) LaN 42,1 dB(A) 

WEA 301 Punkt 103,4 2,0 3,0 3174,4 81,0 4,0 0,0 6,1 17,3 20,9 17,3 
WEA B02 Punkt 103,4 2,0 3,0 2528,6 79,0 3,9 0,0 4,9 20,6 24,3 20,6 
WEA B03 Punkt 103,4 2,0 3,0 2086,0 77,4 3,7 0,0 4,0 23,3 26,9 23,3 
WER 304 Punkt 103,4 2,0 3,0 1521,8 74,6 3,3 0,0 2,9 27,5 31,1 27,5 
WER 305 Punkt 103,4 2,0 3,0 1500,6 74,5 3,4 0,0 2,9 27,6 31,2 27,6 
WER NOI Punkt 103,4 2,5 3,0 1570,8 74,9 3,5 0,0 3,0 27,5 31,1 27,5 
WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1597,1 75,1 3,5 0,0 3,1 27,3 30,9 27,3 
WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1203,1 72,6 2,8 0,0 2,3 31,1 34,8 31,1 
WER Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 1255,4 73,0 3,4 0,0 2,4 29,6 33,3 29,6 
WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 1130,5 72,1 3,1 0,0 2,2 31,0 34,7 31,0 
WER Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1013,5 71,1 2,9 0,0 2,0 32,4 36,0 32,4 
WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 1018,6 71,2 2,9 0,0 2,0 32,4 36,0 32,4 
WER Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 1049,9 71,4 3,0 0,0 2,0 31,9 35,6 31,9 
WER Un08 Punkt 103,9 2,5 3,0 1115,9 71,9 3,3 0,0 2,1 32,0 35,6 32,0 
WER Un10 Punkt 103,9 2,5 3,0 853,7 69,6 2,6 0,0 1,6 35,5 39,1 35,5 

Name IP 02 %Heinzenbach tRW Tag 60 dB(A) 1 R Nacht 45 dB(A) LoT 37 8 d8(A) LoN 37 8 dB(A) 

WEA 301 Punkt 103,4 2,0 3,0 2358,6 78,4 3,9 0,0 4,5 21,5 21,5 21,5 
WER B02 Punkt 103,4 2,0 3,0 1857,0 76,4 3,6 0,0 3,6 24,9 24,9 24,9 
WER 303 Punkt 103,4 2,0 3,0 1464,4 74,3 3,3 0,0 2,8 28,0 28,0 28,0 
WEA B04 Punkt 103,4 2,0 3,0 1170,0 72,4 2,9 0,0 2,3 30,9 30,9 30,9 
WEA 805 Punkt 103,4 2,0 3,0 1506,0 74,5 3,3 0,0 2,9 27,6 27,6 27,6 
WEA NOI Punkt 103,4 2,5 3,0 2559,2 79,2 4,1 0,0 4,9 20,8 20,8 20,8 
WER NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 2730,4 79,7 4,1 0,0 5,3 19,9 19,9 19,9 
WER NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 2246,1 78,0 3,8 0,0 4,3 22,7 22,7 22,7 
WER Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 1837,5 76,3 3,8 0,0 3,5 24,8 24,8 24,8 
WER Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 1927,7 76,7 3,9 0,0 3,7 24,1 24,1 24,1 
WER Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1999,0 77,0 3,9 0,0 3,8 23,6 23,6 23,6 
WER Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 2157,1 77,7 4,0 0,0 4,2 22,6 22,6 22,6 
WER Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 2292,7 78,2 4,0 0,0 4,4 21,8 21,8 21,8 
WER Un08 Punkt 103,9 2,5 3,0 1163,7 72,3 3,2 0,0 2,2 31,6 31,6 31,6 
WER Un10 Punkt 103,9 2,5 3,0 2166,8 77,7 4,0 0,0 4,2 23,6 23,6 23,6 

Name P0 ... 3 Heinzenbach IRWTag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 389 dB(A) LoN 352 dB(A) 
WER 301 Punkt 103,4 2,0 3,0 2247,3 78,0 3,7 0,0 4,3 22,4 26,0 22,4 
WER 302 Punkt 103,4 2,0 3,0 1888,0 76,5 3,5 0,0 3,6 24,8 28,4 24,8 
WER B03 Punkt 103,4 2,0 3,0 1589,1 75,0 3,3 0,0 3,1 27,0 30,7 27,0 
WER B04 Punkt 103,4 2,0 3,0 1497,5 74,5 3,1 0,0 2,9 27,9 31,5 27,9 
WER 305 Punkt 103,4 2,0 3,0 1895,8 76,5 3,4 0,0 3,6 24,8 28,4 24,8 
WER NOI Punkt 103,4 2,5 3,0 3103,4 80,8 4,0 0,0 6,0 18,1 21,7 18,1 

WER NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 3294,9 81,3 4,1 0,0 6,3 17,1 20,8 17,1 
WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 2804,2 79,9 3,9 0,0 5,4 19,7 23,3 19,7 
WER Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 2336,8 78,4 3,8 0,0 4,5 21,7 25,4 21,7 
WER Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 2460,1 78,8 3,9 0,0 4,7 21,0 24,6 21,0 
WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 2555,7 79,1 3,9 0,0 4,9 20,4 24,0 20,4 
WER Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 2728,2 79,7 4,0 0,0 5,2 19,5 23)1 19,5 
WER Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 2872,2 80,2 4,0 0,0 5,5 18,7 22,3 18,7 
WER Un08 Punkt 103,9 2,5 3,0 1629,3 75,2 3,4 0,0 3,1 27,6 31,3 27,6 
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Anhang 62 

Name Quelltyp Lw K Ko $ Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LoT LoN 
dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB(A) d3(A) dB(A) dB(A) 

WEA Un10 Punkt 103,9 2,5 3,0 2748,6 79,8 4,0 0,0 5,3 20,4 24,0 20,4 

Name IP 04 Biebern 1 R Tag 55 dB(A) RW Nacht 40 dB(A) LoT 47,0 dB(A) LoN 434 dB(A.... ...... ) 

WEA BO1 Punkt 103,4 2,0 3,0 1929,2 76,7 2,9 0,0 3,7 25,1 28,7 25,1 
WEA 302 Punkt 103,4 2,0 2,9 1367,5 73,7 2,1 0,0 2,6 29,9 33,6 29,9 
WEA 303 Punkt 103,4 2,0 2,9 1230,4 72,8 1,8 0,0 2,4 31,4 35,0 31,4 
WEA 304 Punkt 103,4 2,0 2,9 1117,6 72,0 1,5 0,0 2,2 32,8 36,4 32,8 
WEA 305 Punkt 103,4 2,0 2,8 763,1 68,6 0,0 0,0 1,5 38,1 41,7 38,1 
WEA NOI Punkt 103,4 2,5 3,0 1496,0 74,5 2,1 0,0 2,9 29,4 33,1 29,4 
WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1876,0 76,5 2,6 0,0 3,6 26,2 29,8 26,2 
WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1549,7 74,8 2,2 0,0 3,0 28,9 32,5 28,9 
WEA Uni Punkt 103,4 2,0 2,9 925,8 70,3 0,9 0,0 1,8 35,3 38,9 35,3 
WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 2,9 1180,7 72,4 1,8 0,0 2,3 31,8 35,5 31,8 
WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1453,2 74,2 2,4 0,0 2,8 28,9 32,5 28,9 
WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 1728,6 75,7 2,8 0,0 3,3 26,5 30,1 26,5 
WEA Un5 Punkt 103)4 2,0 3,0 2006,8 77,0 3,1 0,0 3,9 24,4 28,0 24,4 
WEA Un08 Punkt 103,9 2,5 2,9 1166,2 72,3 1,9 0,0 2,2 32,8 36,5 32,8 
WEA Un10 Punkt 103,9 2,5 )3,0 2221,2 77,9 3,3 0,0 4,3 23,8 27,5 23,8 

Name IP 05 Fronhofen IRW Tag 60 dB(A) RW Nacht 45 dB(A) LoT 38 8 dB(A) LoN 38,8 dB(A) 
WEA BOI Punkt 103,4 2,0 3,0 3712,3 82,4 4,2 0,0 7,1 14,7 14,7 14,7 
WEA B02 Punkt 103,4 2,0 3,0 3150,6 81,0 4,1 0,0 6,1 17,3 17,3 17,3 
WEA 303 Punkt 103,4 2,0 3,0 2946,5 80,4 4,1 0,0 5,7 18,2 18,2 18,2 
WEA 304 Punkt 103,4 2,0 3,0 2613,6 79,3 4,1 0,0 5,0 20,0 20,0 20,0 
WEA 305 Punkt 103,4 2,0 3,0 2195,6 77,8 3,8 0,0 4,2 22,5 22,5 22,5 
WEA NOI Punkt 103,4 2,5 3,0 1034,5 71,3 2,4 0,0 2,0 33,2 33,2 33,2 
WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1149,1 72,2 2,6 0,0 2,2 31,9 31,9 31,9 
WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1405,5 73,9 3,0 0,0 2,7 29,3 29,3 29,3 
WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 1656,0 75,4 3,6 0,0 3,2 26,3 26,3 26,3 
WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 1572,7 74,9 3,5 0,0 3,0 26,9 26,9 26,9 
WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1592,6 75,0 3,6 0,0 3,1 26,7 26,7 26,7 
WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 1611,5 75,1 3,6 0,0 3,1 26,6 26,6 26,6 
WEA UnS Punkt 103,4 2,0 3,0 1723,6 75,7 3,7 0,0 3,3 25,7 25,7 25,7 
WEA Un08 Punkt 103,9 2,5 3,0 2363,3 78,5 4,2 0,0 4,5 22,2 22,2 22,2 
WEA Un10 Punkt 103,9 2,5 3,0 2053,9 77,2 4,0 0,0 4,0 24,2 24,2 24,2 

Name IP 06 Nannhausen IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 411 dB(A) LoN 37 5 dB(A) 

WEA 301 Punkt 103,4 2,0 3,0 4842,9 84,7 4,4 0,0 9,3 10,0 13,6 10,0 
WEA 302 Punkt 103,4 2,0 3,0 4179,3 83,4 4,4 0,0 8,0 12,6 16,2 12,6 
WEA 303 Punkt 103,4 2,0 3,0 3803,2 82,6 4,3 0,0 7,3 14,2 17,8 14,2 
WEA 304 Punkt 103,4 2,0 3,0 3259,6 81,3 4,3 0,0 6,3 16,6 20,2 16,6 
WEA B05 Punkt 103,4 2,0 3,0 2981,0 80,5 4,2 0,0 5,7 18,0 21,6 18,0 
WEA NOI Punkt 103,4 2,5 3,0 1623,2 75,2 3,4 0,0 3,1 27,2 30,8 27,2 
WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1244,2 72,9 2,9 0,0 2,4 30,7 34,3 30,7 
WEA NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1610,2 75,1 3,3 0,0 3,1 27,4 31,0 27,4 
WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 2328,1 78,3 4,0 0,0 4,5 21,6 25,2 21,6 
WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 2049,4 77,2 3,9 0,0 3,9 23,3 27,0 23,3 
WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1795,1 76,1 3,8 0,0 3,5 25,1 28,7 25,1 
WEA Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 1516,8 74,6 3,5 0,0 2,9 27,3 31,0 27,3 
WEA UnS Punkt 103,4 2,0 3,0 1275,1 73,1 3,3 0,0 2,5 29,5 33,2 29,5 
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Name 

WEA Un08 

WEA Un10 

Name )P07 

WEA 601 

WEA 602 

WEA 603 

WEA B04 

WEA 605 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Uni 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

WEA Un08 

WEA Un10 

SoundPLAN 6.5 

Nickweier 

QueHtyp 

Punkt 

Punkt 

Lw 

dB(A) 

103,9 

103,9 

tRW Tag 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

K 

dB 

2,5 

2,5 

Ko 

dB 

3,0 

3,0 

s 

m 

2827,2 

1324,9 

Adiv 

dB 

80,0 

73,4 

Agr 

dB 

4,3 

3,4 

Abar 

dB 

0,0 

0,0 

Aatm 

dB 

5,4 

2,5 

Re 

dB(A) 

Ls LoT 

dB(A) dB(A) 

19,6 

30,0 

23,3 

33,6 

60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A) LoT 40,2 dB(A) LoN 40,2,:dB(A) 
103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,9 

103,9 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4475,0 

3808,0 

3388,3 

2815,2 

2638,8 

1688,7 

1392,2 

1471,6 

2084,6 

1813,0 

1538,2 

1265,8 

993,7 

2370,8 

795,7 

84,0 

82,6 

81,6 

80,0 

79,4 

75,5 

73,9 

74,3 

77,4 

76,2 

74,7 

73,0 

70,9 

78,5 

69,0  

4,3 

4,3 

4,3 

4,2 

4,1 

3,5 

3,2 

3,3 

4,0 

3,9 

3,7 

3,4 

2,9 

4,2 

2,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8,6 

7,3 

6,5 

5,4 

5,1 

3,2 

2,7 

2,8 

4,0 

3,5 

3,0 

2,4 

1,9 

4,6 

1,5 

11,5 

14,2 

16,0 

18,9 

19,8 

26,6 

29,2 

28,5 

23,0 

24,9 

27,0 

29,5 

32,6 

22,1 

36,4 
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11,5 

14,2 

16,0 

18,9 

19,8 

26,6 

29,2 

28,5 

23,0 

24,9 

27,0 

29,5 

32,6 

22,1 

36,4 

LoN 

d6(A) 

19,6 

30,0 

11,5 

14,2 

16,0 

18,9 

19,8 

26,6 

29,2 

28,5 

23,0 

24,9 

27,0 

29,5 

32,6 

22,1 

36,4 
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Anhang 6.4 

Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung 
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Re dB(A) Reflexanteil 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LoT dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Tag 
LoN dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Nacht 
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Anhang 7 Ln CD 

Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Fon : 06742/2299 
Fax : 06742/3742 
e-mail: 
wons@schallschutz-pies.de 

Skala in dB(A) 
<=25 

25< <= 27 
27< <= 29 

29<Z <= 31 
31< <= 33 
33< <= 35 
35< <= 37 
37 <= 39 

39 <LJ< 41 
41< <= 43 
43< <= 45 
45< <= 47 
47< <= 49 
49 < 

Gesamtbelastung 
nachts 
(lauteste Stunde) 
2. Obergeschoß 

0) 
0 
0) 
(3' 
CD 
CD 

5541000 

5540500 

5540000 

5539500 

5539000 

5538500 

553800C 

553750C 



WEA Unzenberg Anhang 8.1 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung mit Maßnahmen 

Name 

Name IPOl Unzenberg 

WEA 601 

WEA B02 

WEA B03 

WEA 604 

WEA 605 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Uni 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

WEA Un08 

WEA Un10 

Quelltyp Lw 

dB(A) 

K 

dB 

Ka 

dB 

s 

m 

RW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 
Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,0 

100,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 
3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3174,4 

2528,6 

2086,0 

1521,8 

1500,6 

1570,8 

1597,1 

1203,1 

1255,4 

1130,5 

1013,5 

1018,6 

1049,9 

1115,9 

853,7 

Adiv 

dB 

40 

81,0 

79,0 

77,4 

74,6 

74,5 

74,9 

75,1 

72,6 

73,0 

72,1 

71,1 

71,2 

71,4 

71,9 

69,6 

Agr 

dB 

dB(A: 

4,0 

3,9 

3,7 

3,3 

3,4 

3,5 

3,5 

2,8 
3,4 

3,1 

2,9 

2,9 

3,0 

3,3 

2,6 

Abar 

dB 

Aatm 

dB 

Re 

dB(A) 

LoT 45,1 dB(A: 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6,1 

4,9 

4,0 

2,9 

2,9 

3,0 

3,1 

2,3 

2,4 

2,2 

2,0 

2,0 

2,0 

2,1 

1,6 

Ls 

dB(A) 

L  41,4 

17,3 

20,6 

23,3 

27,5 

27,6 

27,5 

27,3 

31,1 

29,6 

31,0 

32,4 

32,4 

31,9 

31,1 

31,6 

LoT 

dB(A) 

LoN 

dB(A) 

dB(A) 

20,9 

24,3 

26,9 

31,1 

31,2 

31,1 

30,9 

34,8 

33,3 

34,7 

36,0 

36,0 

35,6 

34,7 

35,2 

17,3 

20,6 

23,3 

27,5 

27,6 

27,5 

27,3 

31,1 

29,6 

31,0 

32,4 

32,4 

31,9 

31,1 

31,6 

Name tPO2 Heinzenbach 

WEA BO1 

WEA B02 

WEA 603 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NO1 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Uni 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA UnS 

WEA Un08 

WEA Un10 

IR W Tag 60 dB(A) IRW.Nacht 45 dB(A) LoT 37,5 dB(A) LoN 37,5 dß(A) 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,0 

100,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2358,6 

1857,0 

1464,4 

1170,0 

1506,0 

2559,2 

2730,4 

2246,1 

1837,5 

1927,7 

1999,0 

2157,1 

2292,7 

1163,7 

2166,8 

78,4 

76,4 

74,3 

72,4 

74,5 

79,2 

79,7 

78,0 

76,3 

76,7 

77,0 

77,7 

78,2 

72,3 

77,7 

3,9 

3,6 

3,3 

2,9 

3,3 

4,1 

4,1 

3,8 

3,8 

3,9 

3,9 

4,0 

4,0 

3,2 

4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,5 

3,6 

2,8 

2,3 

2,9 

4,9 

5,3 

4,3 

3,5 

3,7 

3,8 

4,2 

4,4 

2,2 

4,2 

21,5 

24,9 

28,0 

30,9 

27,6 

20,8 

19,9 

22,7 

24,8 

24,1 

23,6 

22,6 

21,8 

30,7 

19,7 

21,5 

24,9 

28,0 

30,9 

27,6 

20,8 

19,9 

22,7 

24,8 

24,1 

23,6 

22,6 

21,8 

30,7 

19,7 

21,5 

24,9 

28,0 

30,9 

27,6 

20,8 

19,9 

22,7 

24,8 

24,1 

23,6 

22,6 

21,8 

30,7 

19,7 

Name IP03 Heinzenbach tRW Tag 

WEA BOI 

WEA 602 

WEA 603 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 
WEA NO3 

WEA Uni 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA UnS 

WEA Un08 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 
Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

55 dB(A 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 
103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 
2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

RW Nach 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2247,3 

1888,0 

1589,1 

1497,5 

1895,8 

3103,4 

3294,9 

2804,2 

2336,8 

2460,1 

2555,7 

2728,2 

2872,2 

1629,3 

40 dB(A) LoT 38,6 dB(A) LoN 35,0 dB(A)  

78,0 

76,5 

75,0 

74,5 

76,5 

80,8 

81,3 

79,9 

78,4 

78,8 

79,1 

79,7 

80,2 

75,2 

3,7 

3,5 

3,3 

3,1 

3,4 

4,0 

4,1 

3,9 

3,8 

3,9 

3,9 

4,0 

4,0 

3,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,3 

3,6 

3,1 

2,9 

3,6 

6,0 

6,3 

5,4 

4,5 

4,7 

4,9 

5,2 

5,5 

3,1 

22,4 

24,8 

27,0 

27,9 

24,8 

18,1 

17,1 
19,7 

21,7 

21,0 

20,4 

19,5 

18,7 

26,7 
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26,0 

28,4 

30,7 

31,5 

28,4 

21,7 

20,8 

23,3 

25,4 

24,6 

24,0 

23,1 

22,3 

30,4 

22,4 

24,8 

27,0 

27,9 

24,8 

18,1 

17,1 

19,7 

21,7 

21,0 

20,4 

19,5 

18,7 

26,7 
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WEA Unzenberg Anhang 8.2 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung mit Maßnahmen 

Name 

WEA Uni0 

Name IP 04 Biebern 

WEA 601 

WEA B02 

WEA 603 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NO1 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Uni 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

WEA UnO8 

WEA Uni0 

Quetityp 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Lw 

dB(A) 

100,0 

K 

dB 

2,5 

Ko 

dB 

3,0 

s 

m 

Adiv 

dB 

2748,6 179,8 

Agr 

dB 

4,0 

Abar 

dB 

0,0 

Aatm 

dB 

5,3 

Re 

dB(A) 

Ls 

dB(A) 

16,5 

LoT 

dB(A) 

20,1 

LoN 

dB(A) 

Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 46,9 dB(A) LoN 43,3 dB(A) 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,0 

100,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

3,0 

2,9 

2,9 

2,9 

2,8 

3,0 

3,0 

3,0 

2,9 

2,9 

3,0 

3,0 

3,0 

2,9 

3,0 

1929,2 

1367,5 

1230,4 

1117,6 

763,1 

1496,0 

1876,0 

1549,7 

925,8 

1180,7 

1453,2 

1728,6 

2006,8 

1166,2 

2221,2 

76,7 

73,7 

72,8 

72,0 

68,6 

74,5 

76,5 

74,8 

70,3 

72,4 

74,2 

75,7 

77,0 

72,3 

77,9 

2,9 

2,1 

1,8 

1,5 

0,0 

2,1 

2,6 

2,2 

0,9 

1,8 

2,4 

2,8 

3,1 

1,9 

3,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,7 

2,6 

2,4 

2,2 

1,5 

2,9 

3,6 

3,0 

1,8 

2,3 

2,8 

3,3 

3,9 

2,2 

4,3 

25,1 

29,9 

31,4 

32,8 

38,1 

29,4 

26,2 

28,9 

35,3 

31,8 

28,9 

26,5 

24,4 

31,9 

19,9 

28,7 

33,6 

35,0 

36,4 

41,7 

33,1 

29,8 

32,5 

38,9 

35,5 

32,5 

30,1 

28,0 

35,6 

23,6 

16,5 

25,1 

29,9 

31,4 

32,8 

38,1 

29,4 

26,2 

28,9 

35,3 

31,8 

28,9 

26,5 

24,4 

31,9 

19,9 

Nae IP 05 Fronhofen tRW Tag 60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A) LoT 38,7 d m B(A) LoN 38,7 dB(A)  

WEA BO1 

WEA 602 

WEA 603 

WEA B04 

WEA B05 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Uni 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

WEA Un08 

WEA Un10 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,0 

100,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3712,3 

3150,6 

2946,5 

2613,6 

2195,6 

1034,5 

1149,1 

1405,5 

1656,0 

1572,7 

1592,6 

1611,5 

1723,6 

2363,3 

2053,9 

82,4 

81,0 

80,4 

79,3 

77,8 

71,3 

72,2 

73,9 

75,4 

74,9 

75,0 

75,1 

75,7 

78,5 

77,2 

4,2 

4,1 

4,1 

4,1 

3,8 

2,4 

2,6 

3,0 

3,6 

3,5 

3,6 

3,6 

3,7 

4,2 

4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7,1 

6,1 

5,7 

5,0 

4,2 

2,0 

2,2 

2,7 

3,2 

3,0 

3,1 

3,1 

3,3 

4,5 

4,0 

14,7 

17,3 

18,2 

20,0 

22,5 

33,2 

31,9 

29,3 

26,3 

26,9 

26,7 

26,6 

25,7 

21,3 

20,3 

14,7 

17,3 

18,2 

20,0 

22,5 

33,2 

31,9 

29,3 

26,3 

26,9 

26,7 

26,6 

25,7 

2,3 

20,3 

Name IP 06 Nannhausen tRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 40,6 dB(A) LoN 37.,0..:dB(A) 
WEA BO1 

WEA 602 

WEA B03 

WEA B04 

WEA 605 

WEA NOI 

WEA NO2 

WEA NO3 

WEA Uni 

WEA Un2 

WEA Un3 

WEA Un4 

WEA Un5 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4842,9 

4179,3 

3803,2 

3259,6 

2981,0 

1623,2 

1244,2 

1610,2 

2328,1 

2049,4 

1795,1 

1516,8 

1275,1 

84,7 

83,4 

82,6 

81,3 

80,5 

75,2 

72,9 

75,1 

78,3 

77,2 

76,1 

74,6 

73,1 

4,4 

4,4 

4,3 

4,3 

4,2 

3,4 

2,9 

3,3 

4,0 

3,9 

3,8 

3,5 

3,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9,3 

8,0 

7,3 

6,3 

5,7 

3,1 

2,4 

3,1 

4,5 

3,9 

3,5 

2,9 

2,5 

10,0 

12,6 

14,2 

16,6 

18,0 

27,2 
30,7 

27,4 

21,6 

23,3 

25,1 

27,3 

29,5 
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13,6 

16,2 

17,8 

20,2 

21,6 

30,8 

34,3 

31,0 

25,2 

27,0 

28,7 

31,0 

33,2 

14,7 

17,3 

18,2 

20,0 

22,5 

33,2 

31,9 

29,3 

26,3 

26,9 

26,7 

26,6 

25,7 

21,3 

20,3 

10,0 

12,6 

14,2 

16,6 

18,0 

27,2 
30,7 

27,4 

21,6 

23,3 

25,1 

27,3 

29,5 
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WEA Unzenberg Anhang 8.3 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung mit Maßnahmen 

Name QueHtyp Lw K Ko $ Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LoT LoN 
dB(A) dB dB m dB dB dB dß dB(A) dB(A) d6(A) dB(A) 

WEA Un08 

WEA Un10 

Punkt 

Punkt 

103,0 

100,0 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

2827,2 

1324,9 

80,0 

73,4 

4,3 

3,4 

0,0 
0,0 

5,4 

2,5 

18,7 

26,1 

22,4 

29,7 

18,7 

26,1 

Name IP 07 Nickweiler tRW Tag 60 dB( IRW.Nacht 45 dB(A) LoT 39 0 dB(A) LoN 390 dB(A) 

WER BO1 Punkt 103,4 2,0 3,0 4475,0 84,0 4,3 0,0 8,6 11,5 11,5 11,5 
WEA B02 Punkt 103,4 2,0 3,0 3808,0 82,6 4,3 0,0 7,3 14,2 14,2 14,2 
WEA B03 Punkt 103,4 2,0 3,0 3388,3 81,6 4,3 0,0 6,5 16,0 16,0 16,0 
WER B04 Punkt 103,4 2,0 3,0 2815,2 80,0 4,2 0,0 5,4 18,9 18,9 18,9 
WER B05 Punkt 103,4 2,0 3,0 2638,8 79,4 4,1 0,0 5,1 19,8 19,8 19,8 
WEA NOI Punkt 103,4 2,5 3,0 1688,7 75,5 3,5 0,0 3,2 26,6 26,6 26,6 
WEA NO2 Punkt 103,4 2,5 3,0 1392,2 73,9 3,2 0,0 2,7 29,2 29,2 29,2 
WER NO3 Punkt 103,4 2,5 3,0 1471,6 74,3 3,3 0,0 2,8 28,5 28,5 28,5 
WEA Uni Punkt 103,4 2,0 3,0 2084,6 77,4 4,0 0,0 4,0 23,0 23,0 23,0 
WEA Un2 Punkt 103,4 2,0 3,0 1813,0 76,2 3,9 0,0 3,5 24,9 24,9 24,9 
WEA Un3 Punkt 103,4 2,0 3,0 1538,2 74,7 3,7 0,0 3,0 27,0 27,0 27,0 
WER Un4 Punkt 103,4 2,0 3,0 1265,8 73,0 3,4 0,0 2,4 29,5 29,5 29,5 
WER Un5 Punkt 103,4 2,0 3,0 993,7 70,9 2,9 0,0 1,9 32,6 32,6 32,6 
WER Un08 Punkt 103,0 2,5 3,0 2370,8 78,5 4,2 0,0 4,6 21,2 21,2 21,2 
WER Un10 Punkt 100,0 2,5 3,0 795,7 69,0 2,5 0,0 1,5 32,5 32,5 32,5 
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WEA Unzenberg Anhang 8.4 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung mit Maßnahmen 

Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung 
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Re dB(A) Reflexanteil 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LoT dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Tag 
LoN dB(A) Teilpegel oberer Vertrauensbereich Nacht 
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